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INTRODUZIONE 
 
Negli ultimi anni si è sempre più parlato di risparmio energetico e di efficienza energetica, e sempre 
più questi due concetti hanno preso piede nella vita di tutti i giorni; ma soprattutto sono diventati di 
fondamentale importanza in realtà aziendali di un certo spessore, dove il costo dell’energia è di 
primaria importanza. Oggi i consumi energetici incidono significativamente sui bilanci aziendali, ed 
eventuali risparmi su queste voci di costo possono effettivamente migliorare la competitività 
aziendale. Per questo motivo sempre più aziende cercano di migliorare, in modo tangibile, i propri 
consumi energetici, per far sì di poter diminuire i relativi costi di gestione della stessa. È tuttavia 
fondamentale poter identificare in modo chiaro e preciso, nei diversi conti economici, quali sono gli 
effettivi costi legati ai consumi energetici, al fine di poter valutare gli effettivi margini di 
miglioramento. Questo tipo di valutazione sta alla base del lavoro svolto durante lo Stage all’interno 
dello stabilimento industriale situato a San Martino Buon Albergo (VR) di proprietà di Bauli S.p.A., 
che è consistito nel rilievo delle utenze termiche ed elettriche eseguito secondo ISO 50001, e 
finalizzato ad individuare quali di queste utenze siano sostituibili con i prodotti di un gruppo di 
trigenerazione.  
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CAPITOLO 1 – NORMATIVA 
È bene introdurre innanzitutto in che cosa consiste la normativa ISO 50001 ed osservare quelle che 
sono le regole applicative per il conseguimento della qualifica SEU e SEESEU, essenziale per 
l’ottenimento dei benefici tariffari sul costo dell’energia elettrica. 
 
1.1 - La norma ISO 50001 per il risparmio energetico delle aziende 
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida 
per l’uso” è la versione ufficiale italiana della norma internazionale ISO 50001 (“Energy management 
systems — Requirements with guidance for use”, edizione dell’ottobre 2011). La norma specifica i 
requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell’energia il cui obiettivo 
è quello di consentire ad un‘organizzazione di perseguire, con un approccio sistemico, il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche, comprendendo in ciò l’efficienza 
energetica, nonché il consumo e l’uso dell’energia. La norma definisce i requisiti applicabili all’uso 
e consumo dell’energia, includendo l’attività di misurazione, di documentazione e di reportistica, di 
progettazione e d’acquisto per le attrezzature, i processi e il personale che contribuiscono alla 
definizione della prestazione energetica. Si applica a tutti i fattori che concorrono a determinare la 
prestazione energetica e che possono essere controllati e influenzati dall’organizzazione. La norma 
non definisce criteri di prestazione energetica. La norma è stata sviluppata per essere utilizzata in 
maniera indipendente anche se può essere integrata con altri sistemi di gestione. Essa è applicabile 
ad ogni organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica energetica e 
dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di conformità o 
mediante certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell’energia. La norma fornisce 
inoltre delle linee guida per il suo utilizzo [1].  
 
Introduzione alla norma 
Lo scopo della norma qui di seguito trattata, è di permettere alle organizzazioni di stabilire i sistemi 
e i processi necessari per migliorare le prestazioni energetiche, in esse ricompresa l’efficienza, 
l’utilizzo e il consumo di energia. L’implementazione della norma internazionale è intesa alla 
riduzione delle emissioni dei gas serra e degli impatti ambientali correlati e dei costi energetici 
attraverso una sistematica gestione dell’energia. La norma è applicabile a tutti i tipi e dimensioni di 
organizzazione indipendentemente dalle condizioni geografiche, culturali o sociali. 
4 
 
Un’implementazione di successo dipende dall’impegno di tutti i livelli e funzioni della 
organizzazione, e specialmente dall’alta direzione. 
 
Questa norma internazionale specifica i requisiti di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) sulla 
base dei quali una organizzazione può sviluppare ed implementare una politica energetica, stabilire 
obiettivi, traguardi, piani di azione, che tengano conto dei requisiti legislativi e delle informazioni 
collegate ad un uso significativo dell’energia. Un sistema di gestione dell’energia permette ad 
un’organizzazione di raggiungere i suoi impegni di politica, intraprendere azioni come necessario al 
fine di migliorare le sue prestazioni energetiche e dimostrare la conformità del sistema ai requisiti 
della norma internazionale. Questa norma internazionale si applica alle attività sotto il controllo 
dell’organizzazione e l’applicazione della norma può essere adattata per uniformarsi ai requisiti di 
un’organizzazione, incluso la complessità del sistema, il grado della documentazione e le risorse [1]. 
 
La norma si basa sullo schema Plan – Do – Check – Act (PDCA) del miglioramento continuo ed 
incorpora la gestione dell’energia nelle attività organizzative quotidiane. Nel contesto dell’energia 
l’approccio PDCA può essere definito come segue: 
- Plan: realizzare l’analisi energetica e stabilire il valore di riferimento, gli indicatori di 
prestazione energetica (EnPls), gli obiettivi, i traguardi e i piani di azione necessari a fornire 
i risultati che portano a migliorare la prestazione energetica in conformità alla politica 
energetica dell’organizzazione; 
- Do: attuare piani d’azione della gestione dell’energia; 
- Check: sorvegliare e misurare i processi e le caratteristiche chiave delle operazioni che 
determinano le prestazioni energetiche rispetto alla politica energetica e agli obiettivi e 
riportarne i risultati; 
- Act: intraprendere azioni per migliorare in continuo la prestazione energetica ed il sistema di 
gestione dell’energia. 
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Scopo e campo di applicazione 
Questa norma internazionale specifica i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare 
un sistema di gestione dell’energia, il cui scopo è permettere ad un’organizzazione di intraprendere 
un approccio sistematico, al fine di raggiungere un miglioramento continuo delle prestazioni 
energetiche, ivi compresa l’efficienza energetica, l’uso e il consumo dell’energia. La norma specifica 
i requisiti applicabili all’uso e al consumo dell’energia, ivi compresa la misurazione, la 
documentazione e la reportistica, le procedure per la progettazione e l’acquisto di apparecchiature e 
sistemi, i processi e il personale che contribuiscono alle prestazioni energetiche. Viene applicata a 
tutte le variabili che influenzano la prestazione energetica che possono essere monitorate e influenzate 
dall’organizzazione, ma non prescrive specifici criteri di prestazione con riferimento all’energia. Essa 
è stata progettata al fine di essere utilizzata indipendentemente, ma può essere affiancata o integrata 
ad altri sistemi di gestione. Risulta applicabile a ogni organizzazione che intenda assicurarsi la 
conformità alla sua politica energetica ed al fine di dimostrare tale conformità ad altri, tale conformità 
può essere confermata da autovalutazione e autodichiarazione di conformità o attraverso la 
certificazione del sistema di gestione dell’energia da parte di un’organizzazione esterna [1]. 
FIGURA 1 – MODELLO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA PER LA UNI CEI EN ISO 50001 
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1.2 - Regole applicative per il conseguimento della qualifica SEU e SEESEU per i sistemi 
entrati in esercizio entro il 31/12/2014 
Il conseguimento della qualifica SEU-SEESEU (A-B-C) prevede per gli operatori l’esonero parziale 
dal versamento di alcune componenti tariffarie applicate sull’energia elettrica consumata all’interno 
del Sistema e non prelevata dalla rete elettrica. Le regole di seguito illustrate definiscono le 
informazioni necessarie al rilascio della qualifica SEU e di SEESEU A-B-C da parte del GSE. 
 
Contesto normativo 
L’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico mediante i provvedimenti 578/2013/R/eel e 
426/2014/R/eel ha definito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le modalità per la regolazione dei 
servizi di connessione, di misura, di trasmissione, di distribuzione, di dispacciamento e di vendita per 
le configurazioni impiantistiche che rientrano nei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, ivi 
inclusi i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di 
Utenza (SEESEU), dando attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 115/08 e dalla Legge 99/09. I 
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo sono “sistemi caratterizzati dall’insieme dei sistemi 
elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei quali il trasporto di 
energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come 
attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di approvvigionamento energetico.” Tali 
sistemi comprendono SEU e SEESEU, e sono oggetto di qualifica da parte del GSE [2]. 
 
 
 
 
 
FIGURA 2 ‐ OGGETTO DI QUALIFICA DA PARTE DEL GSE
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Si definiscono: 
- Cliente finale: “persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che 
preleva energia l’elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche 
attraverso reti private”; 
- Impianto di produzione:” l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione 
dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria a energia elettrica. Esso 
comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, 
funzionalmente interconnesso delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di 
energia elettrica e dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari 
d’impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con 
obbligo di connessione di terzi. L’interconnessione funzionale consiste nella presenza e 
nell’utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all’esercizio combinato e/o 
integrato degli elementi interconnessi”; 
- Impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai fini della Delibera 
578/2013/R/eel: “per un dato anno n, un impianto di produzione che rispetta le condizioni di 
cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza ECHP, 
definita dai medesimi decreti, è risultata nell’anno n-1, superiore o pari al 50% espresso senza 
cifre decimali con arrotondamento commerciale, alla produzione totale lorda di energia 
elettrica”; 
- Potenza elettrica attiva nominale di un gruppo di generazione: “la somma aritmetica delle 
potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è 
composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili 
alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza 
attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore”; 
- Unità di Consumo: “insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una 
rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo 
complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo 
impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l’insieme 
costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla 
medesima particella catastale o su particelle contigue”.  
 
8 
 
Sistemi oggetto della qualifica da parte del GSE: SEU e SEESEU 
Il GSE è il soggetto individuato dalla delibera 578/2013/R/eel dell’autorità per il rilascio della 
qualifica di SEU/SEESEU (A-B-C): 
a) Il Sistema Efficiente di Utenza (SEU) è un “sistema in cui uno o più impianti di produzione 
di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e 
complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto 
cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal 
cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza 
obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica 
o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di 
strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del 
medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari 
dei relativi impianti di produzione”. 
b) I Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) sono “realizzazioni 
che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno a uno dei requisiti di cui ai punti 
iii., iv., e v.: 
i. Sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli 
elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla 
rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008; 
ii. Sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero sono sistemi 
per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione, ovvero sono state 
ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
iii. Sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; 
FIGURA 3 ‐ REQUISITI MINIMI SEU
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iv. Sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di 
connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica 
gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste quindi, il ruolo di produttore e di unico 
cliente finale all’interno dell’intero sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere 
verificata alla data di entrata in vigore del provvedimento ovvero, qualora successiva, alla 
data di entrata in esercizio del sistema; 
v. Sono Sistemi Semplici di Produzione e Consumo già in esercizio alla data del 1° gennaio 
2014 e caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in 
qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi 
purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario 
I SEESEU sono classificati in tre categorie (A, B e C): 
- SEESEU-A soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e iv della lettera b). I SEESEU-A, 
intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), sono caratterizzati 
dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, nel contempo, assume la qualifica 
di cliente finale e di produttore. L’univocità del soggetto giuridico deve essere 
verificata al 1° gennaio 2014, ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in 
esercizio del predetto Sistema. Ai fini dell’ottenimento della qualifica di SEESEU-A, 
non vi sono vincoli di potenza del Sistema né è prevista la presenza esclusiva di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento; 
- SEESEU-B soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii, iii della lettera b). I SEESEU-B, 
intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), rispettano i requisiti 
previsti per i SEU. Devono, quindi, essere caratterizzati da un solo cliente finale e un 
FIGURA 4 – REQUISITI MINIMI DEL SEESEU‐A
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solo produttore eventualmente diversi tra loro, da un’unica Unità di Consumo, nonché 
da uno o più impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad 
alto rendimento aventi, complessivamente, una potenza massima di 20 MW. Possono 
rientrare nei SEESEU-B, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, secondo le modalità di 
seguito riportate, anche i sistemi inizialmente classificati come SEESEU-C; 
 
- SEESEU-C soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e v della lettera b). La qualifica di 
SEESEU-C è transitoria ed è valida solo fino al 31 dicembre 2015 al fine di 
salvaguardare gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.115/08; 
potranno acquisire la qualifica di SEESEU-B dopo il 31 dicembre 2015, qualora siano 
rispettate tutte le ulteriori condizioni di cui all’art. 26, comma 26.1, del TISSPC. 
 
FIGURA 5 – REQUISITI MINIMI DEI SEESEU‐B
FIGURA 6 – REQUISITI MINIMI DEI SEESEU‐C
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Benefici tariffari derivanti dalla qualifica SEU – SEESEU 
Il conseguimento della qualifica SEU/SEESEU (A-B-C) comporta condizioni tariffarie agevolate 
sull’energia elettrica autoconsumata (ovvero prodotta e consumata all’interno del Sistema) a seconda 
della categoria di Sistema riconosciuto.  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 24, comma 24.2 e 24.3, per i sistemi qualificati 
come SEU/SEESEU i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti 
variabili, si applicano all’energia elettrica consumata e non prelevata da rete, in misura pari al 5% dei 
corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete. Tali disposizioni non si 
applicano per gli impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto di potenza non 
superiore a 20 kW, per i quali i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente 
alle parti variabili, continuano ad applicarsi all’energia elettrica prelevata. Si precisa infine che i 
benefici tariffari derivanti dalla qualifica SEU/SEESEU (A-B-C) sono cumulabili con quelli derivanti 
dal meccanismo di ritiro amministrato dell’energia elettrica e dello scambio sul posto e con i 
meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica e dell’efficienza energetica (laddove applicabili) 
[2]. 
 
 
 
FIGURA 7 – BENEFICI TARIFFARI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2015 
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CAPITOLO 2 – PANORAMICA DELLO STABILIMENTO 
Lo scopo del lavoro svolto durante lo stage consiste nel rilievo delle utenze termiche e 
dell’assorbimento elettrico di due gruppi frigoriferi all’interno dello stabilimento: con riferimento alla 
ISO 50001 si tratta sostanzialmente di un mix della parte di misurazione e di pianificazione (Figura 
1). L’assorbimento elettrico totale dello stabile è già stato reso disponibile dall’azienda mediante un 
sistema di misurazione interna, ma essendo comunque parte importante per lo studio, i dati rilevati 
verranno trattati in seguito. Questo tipo di lavoro è partito dalla sostanziale necessità di avere dei 
valori da poter introdurre all’interno di uno studio di fattibilità, utile alla definizione della 
convenienza o meno dell’installazione di un gruppo di trigenerazione, con lo scopo di ottenere la 
qualifica di SEU da parte del GSE, e quindi le agevolazioni tariffarie relative (Figura 7). Per dare un 
ordine logico all’esposizione, partiamo dalla descrizione della centrale termica, per poi passare alla 
descrizione delle diverse linee che compongono l’intera distribuzione del calore nello stabilimento. 
 
2.1 - Centrale termica e generatori di vapore 
Nella centrale termica sono situati quattro generatori di vapore, ciascuno di potenza pari a         
1.800.000 kcal/h ed in grado di garantire una portata di vapore di 3.000 kg/h prodotti a 10 bar come 
vapore saturo, quindi senza surriscaldamento. 
FIGURA 8 – I QUATTRO GENERATORI DI VAPORE POSIZIONATI ALL’INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA 
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Il vapore prodotto da questi generatori viene introdotto in un collettore di mandata del vapore, da cui 
partono diverse linee che vanno ad alimentare svariati rami del circuito del vapore (Figura 9). Dal 
collettore di mandata una parte del vapore 
viene inviato ad uno scambiatore a fascio 
tubiero che permette di produrre acqua 
calda da utilizzare in alcune linee per il 
riscaldamento; di questo vapore un’altra 
parte viene mandata ad un altro 
scambiatore a fascio tubiero per produrre 
l’acqua calda sanitaria, che viene 
accumulata in due serbatoi e poi pompata 
anch’essa all’interno dello stabilimento. La linea dell’acqua calda per il riscaldamento è dotata di 
collettori di mandata e ritorno; quest’ultimo confluisce nel collettore di ritorno del vapore che a sua 
volta entra nei serbatoi d’acqua di alimentazione dei generatori di vapore. Il circuito di riscaldamento 
ad acqua è dotato di propri gruppi di pompaggio. Sul collettore di mandata del vapore sussistono altri 
due stacchi: uno va ad alimentare un degasatore; l’altro va a riscaldare l’acqua nei serbatoi di 
FIGURA 9 – SCHEMA FUNZIONALE A BLOCCHI DELLA CENTRALE TERMICA CON RAPPRESENTAZIONE DELLE MACCHINE PRINCIPALI
FIGURA 10 – COLLETTORE DI MANDATA DEL VAPORE
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accumulo dedicati al preriscaldamento dell’acqua 
per i generatori di vapore; quindi da questi due 
serbatoi di accumulo l’acqua riparte per poter essere 
ritrasformata in vapore. Questo è sostanzialmente il 
metodo di produzione del calore dell’intero 
stabilimento: si intuisce subito come possa essere 
uno spreco energetico rilevante l’utilizzo di vapore 
per la produzione di acqua calda da utilizzare sia 
come riscaldamento in alcune aree dello stabilimento, sia come acqua calda sanitaria. 
 
2.2 - Distribuzione del calore all’interno dello stabilimento 
Prima di poter individuare nello specifico le diverse linee che attraversano lo stabile ed i carichi 
termici ad esse collegate è importante dividere lo stabile in più aree di produzione: 
- Zona Orlandi 1: è la parte dello stabilimento dedicata ai prodotti ricorrenti, ossia quei 
prodotti che vengono preparati soltanto in alcuni periodi dell’anno. Questa zona è 
composta da una sala in cui vengono preparati gli impasti, una sala di stazionamento 
del burro, una sala che accoglie il forno di cottura ed infine una sala in cui avviene il 
confezionamento del prodotto finito. Comprende anche un’officina meccanica in cui 
operano i manutentori dello stabile; 
- Zona Orlandi 2: è una parte dello stabilimento dedicata a prodotti continuativi. 
Comprende una zona dedicata al forno di cottura ed una zona di confezionamento. 
- Zona Polin: è una parte dello stabilimento dedicata a prodotti continuativi. Comprende 
una zona dedicata al forno di cottura ed una zona di confezionamento; 
- Zona Ima: è una parte dello stabilimento dedicata a prodotti continuativi. Comprende 
una zona dedicata alla lievitazione, una dedicata al forno di cottura ed una zona di 
confezionamento; 
- Zona Box di laminazione: comprende una sala in cui vengono preparati gli impasti ed 
una cella dedicata alla laminazione; 
- Magazzino materie prime; 
FIGURA 11 – GRUPPI DI POMPAGGIO PER L’ACQUA DEL 
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO 
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- Uffici;  
- Spogliatoi; 
- Laboratori; 
- Mensa. 
Le altre zone presenti in Figura 12 ma non descritte non sono servite da alcuna tubazione e quindi 
non sono di interesse allo studio svolto. 
 
Distribuzione del vapore 
Tutte le diverse aree dello stabilimento sono sostanzialmente servite da vapore; fa eccezione la zona 
Orlandi 1 per la quale sussiste anche la distribuzione di acqua calda (per riscaldamento). È possibile 
contare due diverse forme di distribuzione del vapore, ed è possibile associarle a diverse zone dello 
stabile: 
1. La linea del vapore va ad alimentare direttamente batterie di riscaldamento di alcune unità di 
trattamento dell’aria più altri macchinari utili alla produzione: è il caso delle zone Orlandi 2, 
Polin, Ima, Box laminazione, Spogliatoi e Magazzino materie prime; 
FIGURA 12 – SUDDIVISIONE PER AREE DELLO STABILIMENTO
17 
 
2. La linea del vapore va ad alimentare uno scambiatore di calore posto in loco sulla macchina 
che permette di produrre acqua calda; la quale va ad alimentare alcune unità di trattamento 
dell’aria: è il caso di parte della zona Orlandi 1, e di tutta la zona Laboratori, Uffici, e Mensa. 
Tutta la distribuzione del vapore appena descritta avviene con partenza dalla centrale termica, e più 
precisamente dal collettore di mandata del vapore: su di esso sussistono quattro partenze per la zona 
di produzione (Ima, Polin, Orlandi 2, Orlandi 1), ed una dedicata alle zone Laboratori, Uffici, Mensa, 
e Spogliatoi. 
 
 
 
Distribuzione dell’acqua calda 
La distribuzione dell’acqua calda (ad uso riscaldamento) avviene soltanto nella zona Orlandi 1, e 
parte dalla centrale termica, più precisamente dal collettore di mandata dell’acqua calda ad uso 
riscaldamento su cui insistono due linee: la prima ha diametro 5”, e si suddivide a sua volta in due 
FIGURA 13 – LINEE DI DISTRIBUZIONE DEL VAPORE (DETTAGLIO ORLANDI 1 PRESENTE IN FIGURA 14)  
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rami che vanno ad alimentare più aerotermi distribuiti nella zona Orlandi 1; la seconda ha diametro 
3” e va ad alimentare due unità trattamento aria, sempre all’interno della zona Orlandi 1 (Figura 14). 
2.3 – La centrale frigorifera 
La centrale frigorifera è situata nella zona nominata in Figura 12 come Sala Compressori, e all’interno 
di questo ambiente sono poste due macchine frigorifere: 
1. Macchina con compressore centrifugo YORK: è una macchina il cui motore elettrico di 
movimentazione del compressore ha 
potenza nominale 209 kWe, ed è in 
grado di sviluppare all’evaporatore 
una potenza di 1200 kWfrigoriferi (dati di 
targa della macchina, con temperature 
di mandata e ritorno dell’acqua 
refrigerata rispettivamente di 7°C e 
12°C ed acqua di raffreddamento del 
condensatore con temperature di 
mandata e ritorno rispettivamente di 30°C e 35°C). La macchina sfrutta una torre evaporativa 
per effettuare il raffreddamento dell’acqua al condensatore, il collegamento tra le due parti è 
FIGURA 14 – LINEE DI DISTRIBUZIONE NELLA ZONA ORLANDI 1
FIGURA 15 – MACCHINA FRIGORIFERA YORK DOTATA DI 
COMPRESSORE CENTRIFUGO 
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garantito da un circuito dotato di pompe di circolazione dedicate (una funzionante ed una 
utilizzata come riserva all’altra in caso di guasti); 
2. Macchina con compressore 
alternativo SABROE: è dotata di un 
motore elettrico di potenza nominale 
250 kWe che movimenta un 
compressore a 16 cilindri, ed è in 
grado di sviluppare all’evaporatore 
una potenza di 1062 kWfrigoriferi (dati di 
targa della macchina, con temperature 
di mandata e ritorno dell’acqua 
refrigerata rispettivamente di 7°C e 12°C ed acqua di raffreddamento del condensatore con 
temperature di mandata e ritorno rispettivamente di 30°C e 35°C). La macchina sfrutta una 
torre evaporativa per effettuare il raffreddamento dell’acqua al condensatore, il collegamento 
tra le due parti è garantito da un circuito dotato di pompe di circolazione dedicate (una 
funzionante ed una utilizzata come riserva all’altra in caso di guasti). 
 
Le due macchine frigorifere rigettano l’acqua refrigerata prodotta all’interno di un serbatoio di 
accumulo, il quale è collegato ad un collettore di mandata dell’acqua refrigerata da cui partono le 
diverse linee che si diramano nello stabilimento. Ogni partenza da suddetto collettore ha una pompa 
dedicata, ed allo stesso modo il circuito tra macchine e serbatoio di accumulo dell’acqua fredda ha 
una coppia di pompe (una utilizzata come riserva) che garantisce la circolazione (Figura 17). 
FIGURA 16 – MACCHINA FRIGORIFERA SABROE DOTATA DI 
COMPRESSORE ALTERNATIVO 
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FIGURA 17 – SCHEMA DI FUNZIONAMENTO A BLOCCHI DELLA CENTRALE FRIGORIFERA 
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CAPITOLO 3 – I CARICHI TERMICI 
Le macchine che vanno a sfruttare l’energia termica prodotta dai generatori di vapore sono di diverso 
tipo, e sostanzialmente si caratterizzano per la loro destinazione d’uso: 
a) Macchine che utilizzano il calore per riscaldare e umidificare ambienti che richiedono 
determinate condizioni termoigrometriche, dovute al tipo di lavorazione che deve essere 
effettuata sul prodotto; 
b) Macchine che utilizzano il calore per il semplice riscaldamento degli ambienti di lavoro; 
c) Macchine che utilizzano il calore per processo. 
 
3.1 – Disposizione dei carichi termici all’interno dello stabilimento 
In base alla suddivisione appena descritta, è possibile identificare all’interno della categoria a tutte le 
Unità di Trattamento dell’Aria (UTA) dedicate alle celle di lievitazione degli impasti; della categoria 
c fanno invece parte il tunnel di raffreddamento del forno Orlandi 1, i lavateglie delle linee Polin, Ima 
e Orlandi 2, ed i pastorizzatori della linea Polin e Orlandi 2. Ovviamente tutte le macchine rimanenti 
fanno parte della categoria b. Si osserva di seguito la disposizione dei diversi carichi termici 
all’interno dello stabilimento (Figura 18 e Figura 19). 
 
 
 
FIGURA 18 – DISPOSIZIONE DEI CARICHI TERMICI NELLA PARTE SERVITA DA VAPORE DELLO STABILIMENTO 
22 
 
 
 
3.2 – Numerazione dei carichi termici 
Per poter associare alla singola macchina descritta una determinata posizione all’interno dello 
stabilimento, e quindi che successivamente permetta di eseguire alcune considerazioni sul tipo di 
alimentazione e sulle potenzialità delle macchine, introduciamo una numerazione: 
MACCHINA CARATTERIZZAZIONE DELLA MACCHINA 
1 UTA Sala burro 
2 UTA Sala impasti San Cassiano 
3 UTA Cella lievitazione Orlandi 1 
4 UTA Confezionamento Orlandi 2 
5 UTA Raffreddamento Orlandi 2 
6 UTA Confezionamento Ima 
7 UTA Cella lievitazione Orlandi 2 
8 UTA Cella lievitazione Ima 
9 UTA Sala impasti VMI 
10 UTA Box laminazione Orlandi 2 
FIGURA 19 – DISPOSIZIONE DEI CARICHI TERMICI NELLA PARTE SERVITA DA VAPORE E ACQUA CALDA DELLO STABILIMENTO
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MACCHINA CARATTERIZZAZIONE DELLA MACCHINA 
11 UTA Box laminazione Ima 
12 UTA Uffici laboratori 
13 UTA Magazzino materie prime 
14 UTA Mensa 
15 UTA Spogliatoi 
16 UTA Laboratorio di ricerca 
16A UTA Laboratorio cioccolato 
17 UTA Uffici amministrativi 
18 UTA Raffreddamento Ima 
19 UTA Sala fumatori 
20 Aerotermi vari 
21 Lavateglie zona Ima 
22 Lavateglie zona Polin 
23 Lavateglie zona Orlandi 2 
24 Pastorizzatore zona Polin 
25 Pastorizzatore zona Orlandi 2 
26 Tweedy 
27 UTA Box laminazione Polin 
28 UTA Cella lievitazione Polin 
 
 
È possibile ora disporre i diversi carichi con la corrispettiva numerazione sulla pianta (schematica) 
dello stabile (Figura 20). 
24 
 
   
FIGURA 20 – NUMERAZIONE E POSIZIONAMENTO DEI CARICHI TERMICI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO
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3.3 – Caratteristiche dei carichi termici 
Le caratteristiche di seguito riportate sono state ottenute attraverso diverse metodologie di lavoro: per 
alcune macchine si è riusciti a risalire alla scheda tecnica; per altre è stato necessario introdurre delle 
assunzioni con le quali, attraverso qualche calcolo, si è riusciti ad ottenere un valore di riferimento; 
per altre ancora invece ci si è basati sull’osservazione in loco della macchina. 
 
UTA 1 - Sala burro 
Questa UTA è alimentata ad acqua calda prodotta in centrale termica, da scheda tecnica della 
macchina si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 34,89 kW, con una portata di acqua 
calda pari a 3.000 kg/h. 
 
UTA 2 – Sala impasti San Cassiano 
Questa UTA è alimentata ad acqua calda prodotta in centrale termica, da scheda tecnica della 
macchina si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 200 kW, con una portata di acqua calda 
pari a 17.200 kg/h. 
 
UTA 3 – Cella di lievitazione Orlandi 1 
Questa UTA è alimentata da vapore ed acqua calda, dato che effettua sia il riscaldamento che 
l’umidificazione all’interno della cella. L’umidificazione avviene per immissione diretta di vapore in 
ambiente; il riscaldamento invece viene effettuato mediante acqua calda prodotta sul posto da uno 
scambiatore a fascio tubiero acqua/vapore, il quale permette di introdurre la stessa all’interno di due 
batterie alettate allacciate in parallelo per il riscaldamento dell’aria. Non è stato possibile risalire ad 
alcuna scheda tecnica data l’età della macchina, quindi è stata presa come riferimento per la portata 
di vapore e la potenza l’UTA presente nella cella di lievitazione della zona Orlandi 2: questa 
assunzione è stata fatta perché il tipo di struttura e la dimensione delle due celle è all’incirca la stessa. 
Considerando tutto questo si è quindi ottenuta una potenza totale in riscaldamento di 137 kW ed una 
portata di vapore pari a 230,4 kg/h. 
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UTA 4 – Confezionamento Orlandi 2 
Questa UTA è alimentata da vapore prodotto in centrale termica, da scheda tecnica della macchina si 
sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 200 kW, con una portata di vapore pari a 333 kg/h. 
La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, che prima dell’ingresso alla 
macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un riduttore di pressione. 
 
UTA 5 – Raffreddamento Orlandi 2 
Questa UTA è dotata di batteria di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, 
da scheda tecnica della macchina si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 85,5 kW, con 
una portata di vapore pari a 144 kg/h. La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore 
prodotto, che prima dell’ingresso alla macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un 
riduttore di pressione. 
 
UTA 6 – Confezionamento Ima 
Questa UTA è dotata di batteria di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, 
da scheda tecnica della macchina si sono ottenuti dei 
valori di potenza termica pari a 565 kW, con una 
portata di vapore pari a 955 kg/h. La batteria di questa 
UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, che 
prima dell’ingresso alla macchina viene portato ad 
una pressione di 3 bar tramite un riduttore di 
pressione. 
 
UTA 7 – Cella lievitazione Orlandi 2 
Questa UTA fa umidificazione tramite iniezione diretta di vapore in ambiente ed è dotata di batteria 
di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica. Da scheda tecnica della macchina 
si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 137 kW, con una portata di vapore pari a            
230,4 kg/h. La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, che prima dell’ingresso 
alla macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un riduttore di pressione. 
 
FIGURA 21 – UTA 6 CONFEZIONAMENTO IMA
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UTA 8 – Cella lievitazione Ima 
Questa UTA fa umidificazione tramite iniezione diretta di vapore in ambiente ed è dotata di batteria 
di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica. Da scheda tecnica della macchina 
si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 180 kW, con una portata di vapore pari a 281 kg/h. 
La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, che prima dell’ingresso alla 
macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un riduttore di pressione. 
 
UTA 9 – Sala impasti VMI 
Questa UTA ha una batteria di riscaldamento alimentata ad acqua calda, che viene prodotta sul posto 
mediante uno scambiatore a fascio tubiero acqua/vapore. In questo caso non è stato possibile risalire 
alla scheda tecnica, ma da osservazioni sul posto è stato possibile risalire (grazie ad una targa presente 
sulla macchina) alla portata d’aria trattata ܳ௩, pari a 39.000 m3/h. Considerando quindi che: 
- La macchina non effettua umidificazione dell’aria, bensì opera solo come riscaldamento 
sensibile della stessa; 
- Tutta l’aria trattata viene mandata all’interno del box di laminazione; 
- Sono note le schede tecniche di altre macchine che insistono all’interno del box di 
laminazione, di cui da progetto è nota la temperatura di immissione Timm=30°C e la 
temperatura di ripresa Trip=20°C; 
È stato possibile risalire alla potenza della batteria di riscaldamento come: 
ܲ ൌ ሶܳ௩
ሶ
3.600 ∗ ߩ௔௜௥ ∗ ܥ݌௔௜௥൫ ௜ܶ௠௠ െ ௥ܶ௜௣൯ ൌ
39.000
3.600 ∗ 1,2 ∗ 1 ∗ ሺ30 െ 20ሻ ൌ 130	ܹ݇ 
 
Dove ρair è la densità dell’aria in [kg/m3] e Cpair è il calore specifico a pressione costante dell’aria in 
[kJ/kgK]. 
 
UTA 10 – Box laminazione Orlandi 2 
Questa UTA è dotata di batteria di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, 
da scheda tecnica della macchina si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 40,4 kW, con 
una portata di vapore pari a 68 kg/h. La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, 
che prima dell’ingresso alla macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un riduttore di 
pressione. 
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UTA 11 – Box laminazione Ima 
Questa UTA è dotata di batteria di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, 
da scheda tecnica della macchina si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 100 kW, con 
una portata di vapore pari a 170 kg/h. La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore 
prodotto, che prima dell’ingresso alla macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un 
riduttore di pressione. 
 
UTA 12 – Uffici laboratori 
Una linea del vapore che parte dalla centrale termica va ad alimentare uno scambiatore di calore a 
fascio tubiero che garantisce la produzione di acqua calda per tre diverse unità, di cui questa trattata. 
In questo caso non è stato possibile risalire alla scheda tecnica, ma da osservazioni sul posto è stato 
possibile risalire (grazie ad una targa presente sulla macchina) alla portata d’aria trattata ܳ௩, pari a      
7.500 m3/h. Considerando quindi che: 
- La macchina non effettua umidificazione dell’aria, bensì opera solo come riscaldamento 
sensibile della stessa; 
- Sono note le schede tecniche di altre macchine che insistono all’interno della zona uffici 
laboratori, di cui da progetto è nota la temperatura di immissione Timm=30°C e la temperatura 
di ripresa Trip=17°C; 
È stato possibile risalire alla potenza della batteria di riscaldamento come: 
ܲ ൌ ܳ௩ሶ3.600 ∗ ߩ௔௜௥ ∗ ܥ݌௔௜௥൫ ௜ܶ௠௠ െ ௥ܶ௜௣൯ ൌ
7.500
3.600 ∗ 1,2 ∗ 1 ∗ ሺ30 െ 17ሻ ൌ 32,5	ܹ݇ 
 
Dove ρair è la densità dell’aria in [kg/m3] e Cpair è il calore specifico a pressione costante dell’aria in 
[kJ/kgK]. 
 
 
UTA 13 – Magazzino materie prime 
Questa UTA è dotata di batteria di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, 
non sono stati fatti particolari rilievi in quanto non viene utilizzata in riscaldamento. La batteria di 
questa UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, che prima dell’ingresso alla macchina viene 
portato ad una pressione di 3 bar tramite un riduttore di pressione. 
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UTA 14 – Mensa 
Questa UTA ha una batteria di riscaldamento alimentata ad acqua calda, che viene prodotta sul posto 
mediante uno scambiatore a fascio tubiero acqua/vapore. In questo caso non è stato possibile risalire 
alla scheda tecnica, ma da osservazioni sul posto è stato possibile risalire (grazie ad una targa presente 
sulla macchina) alla portata d’aria trattata ܳ௩, pari a 7.500 m3/h. Considerando quindi che: 
- La macchina non effettua umidificazione dell’aria, bensì opera solo come riscaldamento 
sensibile della stessa; 
- Sono note le schede tecniche di altre macchine che insistono in ambienti circostanti la mensa 
ma operanti alle stesse condizioni, di cui da progetto è nota la temperatura di immissione 
Timm=30°C e la temperatura di ripresa Trip=15°C; 
È stato possibile risalire alla potenza della batteria di riscaldamento come: 
ܲ ൌ ܳ௩ሶ3.600 ∗ ߩ௔௜௥ ∗ ܥ݌௔௜௥൫ ௜ܶ௠௠ െ ௥ܶ௜௣൯ ൌ
7.500
3.600 ∗ 1,2 ∗ 1 ∗ ሺ30 െ 15ሻ ൌ 37,5	ܹ݇ 
 
Dove ρair è la densità dell’aria in [kg/m3] e Cpair è il calore specifico a pressione costante dell’aria in 
[kJ/kgK]. 
 
UTA 15 – Spogliatoi 
Questa UTA è dotata di batteria di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, 
da scheda tecnica della macchina si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 68,4 kW, con 
una portata di vapore pari a 115 kg/h. La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore 
prodotto, che prima dell’ingresso alla macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un 
riduttore di pressione. 
 
UTA 16 – Laboratorio di ricerca 
Una linea del vapore che parte dalla centrale termica va ad alimentare uno scambiatore di calore a 
fascio tubiero che garantisce la produzione di acqua calda per tre diverse unità, di cui questa trattata. 
Questa UTA è alimentata quindi ad acqua calda e dalla scheda tecnica della macchina si sono ottenuti 
dei valori di potenza termica pari a 62 kW, con una portata di acqua calda pari a 5.332 kg/h. 
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UTA 16A – Laboratorio cioccolato 
Una linea del vapore che parte dalla centrale termica va ad alimentare uno scambiatore di calore a 
fascio tubiero che garantisce la produzione di acqua calda per tre diverse unità, di cui questa trattata. 
Questa UTA è alimentata quindi ad acqua calda e dalla scheda tecnica della macchina si sono ottenuti 
dei valori di potenza termica pari a 33,8 kW, con una portata di acqua calda pari a 2.907 kg/h. 
 
UTA 17 - Uffici amministrativi 
Questa UTA ha una batteria di riscaldamento alimentata ad acqua calda, che viene prodotta sul posto 
mediante uno scambiatore a fascio tubiero acqua/vapore. In questo caso non è stato possibile risalire 
alla scheda tecnica, ma da osservazioni sul posto è stato possibile risalire (grazie ad una targa presente 
sulla macchina) alla portata d’aria trattata ܳ௩, pari a 6.000 m3/h. Considerando quindi che: 
- La macchina non effettua umidificazione dell’aria, bensì opera solo come riscaldamento 
sensibile della stessa; 
- Sono note le schede tecniche di altre macchine che insistono in ambienti circostanti la mensa 
ma operanti alle stesse condizioni, di cui da progetto è nota la temperatura di immissione 
Timm=30°C e la temperatura di ripresa Trip=15°C; 
È stato possibile risalire alla potenza della batteria di riscaldamento come: 
ܲ ൌ ܳ௩ሶ3.600 ∗ ߩ௔௜௥ ∗ ܥ݌௔௜௥൫ ௜ܶ௠௠ െ ௥ܶ௜௣൯ ൌ
6.000
3.600 ∗ 1,2 ∗ 1 ∗ ሺ30 െ 15ሻ ൌ 30	ܹ݇ 
 
Dove ρair è la densità dell’aria in [kg/m3] e Cpair è il calore specifico a pressione costante dell’aria in 
[kJ/kgK]. 
 
UTA 18 – Raffreddamento Ima 
Questa UTA risulta in disuso da più di un anno e quindi non è stata considerata come utile all’analisi. 
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UTA 19 – Sala fumatori 
Questa UTA è dotata di batteria di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, 
da scheda tecnica della macchina si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 27,4 kW, con 
una portata di vapore pari a 47 kg/h. La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, 
che prima dell’ingresso alla macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un riduttore di 
pressione. 
 
20 – Aerotermi 
Sono alimentati da acqua calda prodotta in centrale termica, ma non è stato possibile ottenere alcun 
tipo di scheda tecnica, e quindi il calcolo della potenzialità si è basato anche in questo caso su rilievi 
effettuati sul posto. Ciò che si è riscontrato è che l’acqua calda di questo circuito è in diretto 
collegamento, tramite un collettore, con una linea di diametro 3" che alimenta le due UTA 1 e 2. La 
linea invece di alimentazione degli aerotermi è una linea di diametro 5" che si suddivide in 2 linee 
distinte di diametro 3", alimentanti ciascuna 10 aerotermi nella zona Orlandi 1. Considerando quindi 
che: 
- La totalità degli aerotermi da alimentare sono 20; 
- In centrale termica la pompa del circuito garantisce 14 m di prevalenza e 75.000 l/h di portata; 
- 20.200 l/h sono associati alle UTA 1 e 2; 
- Imponendo un ΔT di 10°C alla batteria di riscaldamento degli aerotermi; 
Si ottiene una potenza termica nominale di circa 30 kW per aerotermo. 
Volendo essere cautelativi si preferisce considerare una potenza termica di 25 kW per ogni aerotermo. 
  
21 – Lavateglie zona Ima 
Dalla linea principale di alimentazione è presente un riduttore di pressione che permette di alimentare 
la macchina con vapore ad una pressione di 3 bar. Da questo punto quindi il vapore ha due diverse 
metodologie di utilizzo: una parte passa all’interno di uno scambiatore di calore installato a bordo 
macchina che consente di produrre acqua calda; un’altra parte invece viene iniettata direttamente 
all’interno della macchina assieme ad aria compressa.  
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Ciò avviene perché la macchina presenta due diversi processi di lavoro:  
1. Lavaggio attraverso l’utilizzo di acqua calda; 
2. Asciugatura attraverso l’utilizzo di aria compressa e vapore. 
  
 
La scheda tecnica della macchina fornisce quindi un consumo di acqua calda (prodotta dallo 
scambiatore a fascio tubiero acqua/vapore) pari a 1.140 l/h ed un consumo totale pari a 350 kg/h di 
vapore. La potenza termica richiesta è quindi stata calcolata come: 
ܲ ൌ ݉௩௔௣3.600
ሶ ∗ ሺ݄௩ଷ െ ݄௟௔௧௠ሻ ൌ 3503.600 ∗ ሺ2.725 െ 419,03ሻ ൌ 224,19	ܹ݇ 
 
Dove hv3 è l’entalpia del vapore saturo a 3 bar (condizioni di ingresso) e hlatm è l’entalpia del liquido 
saturo a pressione atmosferica, tutte in [kJ/kg]. I valori di entalpia sono stati ricavati tramite software 
Refprop [8]. Si è considerata l’entalpia del liquido saturo a pressione atmosferica in quanto il vapore 
viene scaricato in una vasca di condensazione a pressione atmosferica. 
FIGURA 21 – ZONE DI LAVORAZIONE DELLA MACCHINA LAVATEGLIE 
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22 – Lavateglie zona Polin 
Dalla linea principale di alimentazione è presente un riduttore di pressione che permette di alimentare 
la macchina con vapore ad una pressione di 3 bar. Il principio di funzionamento è lo stesso della 
macchina precedente. I dati tecnici della macchina, presenti sulla scheda tecnica, riportano un 
consumo di acqua calda (prodotta dallo scambiatore a fascio tubiero acqua/vapore) pari a 900 l/h ed 
un consumo totale pari a 250 kg/h di vapore. La potenza termica richiesta è quindi stata calcolata 
come: 
ܲ ൌ ݉௩௔௣3.600
ሶ ∗ ሺ݄௩ଷ െ ݄௟௔௧௠ሻ ൌ 2503.600 ∗ ሺ2.725 െ 419,03ሻ ൌ 160,14	ܹ݇ 
 
Dove hv3 è l’entalpia del vapore saturo secco a 3 bar (condizioni di ingresso) e hlatm è l’entalpia del 
liquido saturo a pressione atmosferica, tutte in [kJ/kg]. I valori di entalpia sono stati ricavati tramite 
software Refprop [8]. Si è considerata l’entalpia del liquido saturo a pressione atmosferica in quanto 
il vapore viene scaricato in una vasca di condensazione a pressione atmosferica. 
 
23 – Lavateglie zona Orlandi 2 
Dalla linea principale di alimentazione è presente un riduttore di pressione che permette di alimentare 
la macchina con vapore ad una pressione di 3 bar. Il principio di funzionamento è lo stesso della 
macchina precedente. I dati tecnici della macchina, presenti sulla scheda tecnica, riportano un 
consumo di acqua calda (prodotta dallo scambiatore a fascio tubiero acqua/vapore) pari a 900 l/h ed 
un consumo totale pari a 300 kg/h di vapore. La potenza termica richiesta è quindi stata calcolata 
come: 
ܲ ൌ ݉௩௔௣3.600
ሶ ∗ ሺ݄௩ଷ െ ݄௟௔௧௠ሻ ൌ 3003.600 ∗ ሺ2.725 െ 419,03ሻ ൌ 192,16	ܹ݇ 
 
Dove hv3 è l’entalpia del vapore saturo secco a 3 bar (condizioni di ingresso) e hlatm è l’entalpia del 
liquido saturo a pressione atmosferica, tutte in [kJ/kg]. I valori di entalpia sono stati ricavati tramite 
software Refprop [8]. Si è considerata l’entalpia del liquido saturo a pressione atmosferica in quanto 
il vapore viene scaricato in una vasca di condensazione a pressione atmosferica. 
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24 – Pastorizzatore zona Polin 
Dalla linea principale di alimentazione è presente un riduttore di pressione che permette di alimentare 
la macchina con vapore ad una pressione di 3 bar. Dalla scheda tecnica si è riusciti a rilevare una 
portata di vapore richiesta pari a 200 kg/h di vapore. Anche in questo caso, come per i lavateglie, il 
vapore viene portato in condizione di liquido saturo a pressione atmosferica. Si è calcolata la 
potenzialità della macchina come: 
ܲ ൌ ݉௩௔௣3.600
ሶ ∗ ሺ݄௩ଷ െ ݄௟௔௧௠ሻ ൌ 2003.600 ∗ ሺ2.725 െ 419,03ሻ ൌ 128,11	ܹ݇ 
Dove hv3 è l’entalpia del vapore saturo secco a 3 bar (condizioni di ingresso) e hlatm è l’entalpia del 
liquido saturo a pressione atmosferica, tutte in [kJ/kg]. I valori di entalpia sono stati ricavati tramite 
software Refprop [8]. 
 
25 – Pastorizzatore zona Orlandi 2 
Dalla linea principale di alimentazione è presente un riduttore di pressione che permette di alimentare 
la macchina con vapore ad una pressione di 3 bar. Dalla scheda tecnica si è riusciti a rilevare una 
portata di vapore richiesta pari a 200 kg/h di vapore. Anche in questo caso, come per i lavateglie, il 
vapore viene portato in condizione di liquido saturo a pressione atmosferica. Si è calcolata la 
potenzialità della macchina come: 
ܲ ൌ ݉௩௔௣3.600
ሶ ∗ ሺ݄௩ଷ െ ݄௟௔௧௠ሻ ൌ 2003.600 ∗ ሺ2.725 െ 419,03ሻ ൌ 128,11	ܹ݇ 
Dove hv3 è l’entalpia del vapore saturo secco a 3 bar (condizioni di ingresso) e hlatm è l’entalpia del 
liquido saturo a pressione atmosferica, tutte in [kJ/kg]. I valori di entalpia sono stati ricavati tramite 
software Refprop [8]. 
 
26 – Tweedy 
Dalla linea principale di alimentazione è presente un riduttore di pressione che permette di alimentare 
la macchina con vapore ad una pressione di 3 bar. È sostanzialmente un tunnel di raffreddamento 
sottovuoto: la prima parte del vuoto viene creata da delle apposite pompe, l’ultima parte di aspirazione 
viene effettuata attraverso un eiettore alimentato dal vapore prodotto in centrale termica. Dalla scheda 
tecnica della macchina si è osservato un consumo di vapore pari a 100 kg/h di vapore. 
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Anche in questo caso, il vapore viene portato in condizione di liquido saturo a pressione atmosferica. 
Si è calcolata la potenzialità della macchina come: 
ܲ ൌ ݉௩௔௣3.600
ሶ ∗ ሺ݄௩ଷ െ ݄௟௔௧௠ሻ ൌ 1003.600 ∗ ሺ2.725 െ 419,03ሻ ൌ 65	ܹ݇ 
Dove hv3 è l’entalpia del vapore saturo secco a 3 bar (condizioni di ingresso) e hlatm è l’entalpia del 
liquido saturo a pressione atmosferica, tutte in [kJ/kg]. I valori di entalpia sono stati ricavati tramite 
software Refprop [8]. 
 
27 – UTA box di laminazione Polin 
Questa UTA non è dotata di batteria di riscaldamento e quindi non viene considerata all’interno dello 
studio effettuato. 
 
28 – UTA Cella lievitazione Polin 
Questa UTA fa umidificazione tramite iniezione diretta di vapore in ambiente ed è dotata di batteria 
di riscaldamento alimentata da vapore prodotto in centrale termica, da scheda tecnica della macchina 
si sono ottenuti dei valori di potenza termica pari a 130 kW, con una portata di vapore pari a 219 kg/h. 
La batteria di questa UTA sfrutta direttamente il vapore prodotto, che prima dell’ingresso alla 
macchina viene portato ad una pressione di 3 bar tramite un riduttore di pressione.  
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3.4 – Riepilogo delle potenze nominali dei carichi termici 
MACCHINA POTENZA 
[kW] 
FLUIDO SCAMBIO SUL POSTO 
ACQUA/VAPORE 
1 34,89 ACQUA NO 
2 200 ACQUA NO 
3 137 VAPORE SI 
4 200 VAPORE NO 
5 85,5 VAPORE NO 
6 565 VAPORE NO 
7 137 VAPORE NO 
8 180 VAPORE NO 
9 130 VAPORE SI 
10 40,4 VAPORE NO 
11 100 VAPORE NO 
12 32,5 VAPORE SI 
14 37,5 VAPORE SI 
15 68,4 VAPORE SI 
16 62 VAPORE SI 
16A 33,8 VAPORE SI 
17 30 VAPORE SI 
19 27,4 VAPORE NO 
20 500 ACQUA NO 
21 224,19 VAPORE SOLO UNA PARTE 
22 160,14 VAPORE SOLO UNA PARTE 
23 192,16 VAPORE SOLO UNA PARTE 
24 128,11 VAPORE NO 
25 128,11 VAPORE NO 
26 65 VAPORE NO 
28 130 VAPORE NO 
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CAPITOLO 4 - RILIEVI 
Per quanto riguarda i rilievi della potenza elettrica attiva, è stato possibile utilizzare un programma 
di misurazione e raccolta dati che effettua il rilievo della potenza prelevata da rete ogni 15 minuti: di 
queste potenze ne calcola un valore medio orario e lo rende disponibile per tutte le ore del giorno nei 
diversi periodi dell’anno. Grazie a questo sistema è stato quindi possibile rilevare la potenza elettrica 
attiva assorbita dall’intero stabilimento, ed è stato possibile rilevare anche la potenza elettrica attiva 
assorbita dai due gruppi frigoriferi più le pompe di circolazione dell’acqua refrigerata. Sono stati 
effettuati anche rilievi sui consumi di gas naturale, per poter effettuare un conteggio dell’energia 
termica richiesta. 
 
4.1 – Misura della potenza elettrica attiva assorbita all’interno dello stabilimento 
Dalla raccolta dati effettuata nell’anno 2014, è stato possibile risalire ai seguenti consumi di energia 
elettrica. I valori riportati nei grafici corrispondono alle potenze medie orarie rilevate in kW, e quindi 
la sommatoria di tutti questi valori da i kWhe totali assorbiti. Con l’utilizzo dei diversi valori mensili 
si è infine ricreato l’intero anno e quindi la curva di durata del fabbisogno di energia elettrica, dalla 
quale è stato possibile effettuare delle scelte per quanto riguarda il tipo di motore cogenerativo da 
poter installare nell’impianto di trigenerazione. La scelta di partire dallo studio del fabbisogno 
elettrico, è stata dettata dal fatto che non erano disponibili valori riguardanti il fabbisogno termico, in 
FIGURA 22 – ESEMPIO DELLE TABELLE DI CALCOLO UTILIZZATE PER LA COSTRUZIONE DELLE DIVERSE CURVE
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quanto non sussiste alcun tipo di strumento di rilevazione delle potenze termiche in gioco all’interno 
dello stabilimento. Quindi si è partiti dal fabbisogno elettrico totale, per poi verificare, facendo 
determinate assunzioni sul fabbisogno termico che verranno esposte successivamente, che 
l’assorbimento termico permettesse di ottenere la qualifica CAR. 
 
Fabbisogno energia elettrica totale Gennaio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno energia elettrica totale Febbraio 2014 
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Fabbisogno energia elettrica totale Marzo 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno energia elettrica totale Aprile 2014 
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Fabbisogno energia elettrica totale Maggio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno energia elettrica totale Giugno 2014 
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Fabbisogno energia elettrica totale Luglio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno energia elettrica totale Agosto 2014 
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Fabbisogno energia elettrica totale Settembre 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno energia elettrica totale Ottobre 2014 
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Fabbisogno energia elettrica totale Novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
Fabbisogno energia elettrica totale Dicembre 2014 
 
 
44 
 
 
  
Andamento annuale ottenuto 
45 
 
Sulla base di queste curve ottenute si è quindi scelta una taglia del motore cogenerativo di circa              
1 MWe: potendo modulare sino a circa il 50 % del carico, si nota come, senza considerare le 
manutenzioni previste, il motore garantirebbe un funzionamento di circa 7.800 ore/anno. Da questo 
punto in poi quindi si sono andate a studiare l’energia termica e frigorifera richieste dallo 
stabilimento, per verificare il raggiungimento della qualifica CAR. 
 
4.2 – Misura della potenza fornita dai gruppi frigoriferi 
La misura dell’assorbimento di energia elettrica da parte dei compressori ha permesso, attraverso 
l’assunzione di un COPmedio delle macchine frigorifere, di risalire all’energia frigorifera richiesta 
all’interno dello stabile. A differenza degli assorbimenti elettrici globali, le letture rilevate sono state 
effettuate da Aprile 2015 ad Ottobre 2015, in quanto il sistema di misura dedicato ai gruppi frigoriferi 
per tutto il 2014 e per i primi mesi del 2015 ha avuto dei guasti tecnici. Quindi per i periodi di misura 
mancanti, si sono considerate alcune settimane note e si sono corrette attraverso dei coefficienti 
moltiplicativi, per tenere conto dei diversi periodi dell’anno, e si è riportato tutto alle corrispettive 
date del 2014. Questo non ha creato problemi in quanto i carichi frigoriferi dello stabilimento non 
sono cambiati nel corso dei due anni. Durante le misurazioni si è riscontrato il problema di avere la 
lettura dell’assorbimento del gruppo York assieme all’assorbimento delle pompe di circolazione: dai 
rilievi effettuati si è risaliti alle potenze di ogni singola pompa (che non sono dotate di inverter) e 
quindi la loro somma ha dato la potenza totale assorbita dalle pompe di circolazione Ptot = 84,6 kW. 
FIGURA 23 – TABELLA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DEFINIZIONE DELLA POTENZA ASSORBITA DALLE MACCHINE FRIGORIFERE 
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Nel caso in cui il valore della misura sia minore di Ptot, la potenza considerata è di solo pompaggio e 
quindi viene stampato il valore 0 per la potenza dello York. Se il valore della misura risulta invece 
maggiore di Ptot, viene stampato come potenza dello York il valore risultante dalla sottrazione della 
misura effettuata meno il valore di Ptot (Figura 23). Quindi, dalla misura della macchina Sabroe e dal 
valore di potenza ottenuto per la macchina York, si è ottenuta la totale potenza elettrica assorbita dai 
due gruppi frigoriferi.  
 
L’energia frigorifera ottenuta è stata calcolata considerando un COPmedio pari a 2,4 (ipotizzato in 
funzione dei dati di targa nominali delle macchine) mediante la seguente equazione: 
ܧ௙௥௜௚௢௥௜௙௘௥௔ ൌ ܧ௘௟௘௧௧௥௜௖௔ ∗ ܥܱ ௠ܲ௘ௗ௜௢ 
Vengono qui di seguito riportati l’andamento della potenza frigorifera richiesta ed i rispettivi 
coefficienti correttivi per alcune settimane (Allegato B). Da questi dati si è infine ricreato l’intero 
anno e quindi la curva di durata del fabbisogno di energia frigorifera.  
 
Fabbisogno elettrico totale dei gruppi frigoriferi 
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Fabbisogno energia frigorifera Gennaio 2014 
Dal 1 al 4 Gennaio si è imposta una potenza media oraria di 10 kWe; per tutti gli altri giorni si è presa 
come riferimento una settimana risultante a basso carico, precisamente la settimana dal 25  al 31 
Maggio, e la si è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,4. Da questi valori di assorbimento elettrico 
si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
 
Fabbisogno energia frigorifera Febbraio 2014 
Dal 1 al 15 Febbraio si è presa come riferimento una settimana risultante a basso carico, precisamente 
la settimana dal 25 al 31 Maggio, e la si è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,4. Per tutti gli altri 
giorni di Febbraio si è utilizzata la stessa settimana di riferimento, ma moltiplicata per un coefficiente 
pari a 0,8. Da questi valori di assorbimento elettrico si è quindi risaliti al seguente andamento della 
potenza frigorifera. 
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Fabbisogno di energia frigorifera Marzo 2014 
Dal 1 al 15 Marzo si è presa come riferimento una settimana risultante a basso carico, precisamente 
la settimana dal 25 al 31 Maggio, e la si è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,8. Per tutti gli altri 
giorni di Marzo si è utilizzata come riferimento la settimana dal 6 al 12 Aprile. Da questi valori di 
assorbimento elettrico si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza. 
 
 
Fabbisogno di energia frigorifera Aprile 2014 
Il mese di Aprile è il risultato delle misurazioni effettuate. Da questi valori di assorbimento elettrico 
si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
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Fabbisogno di energia frigorifera Maggio 2014 
Il mese di Maggio è il risultato delle letture effettuate, ad eccezione dei giorni dal 18 al 31 Maggio, 
in cui le misurazioni sono risultate abbastanza altalenanti e quindi si è preferito sostituire entrambe 
queste settimane con i valori misurati nella settimana da 4 al 10 Maggio. Da questi valori di 
assorbimento elettrico si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
 
Fabbisogno di energia frigorifera Giugno 2014 
Il mese di Giugno è il risultato delle misurazioni effettuate. Da questi valori di assorbimento elettrico 
si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
 
 
50 
 
Fabbisogno di energia frigorifera Luglio 2014 
Il mese di Luglio è il risultato delle misurazioni effettuate. Da questi valori di assorbimento elettrico 
si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
 
 
Fabbisogno di energia frigorifera Agosto 2014 
Il mese di Agosto è il risultato delle misurazioni effettuate. Da questi valori di assorbimento elettrico 
si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
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Fabbisogno di energia frigorifera Settembre 2014 
Il mese di Settembre è il risultato delle misurazioni effettuate. Da questi valori di assorbimento 
elettrico si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
 
 
Fabbisogno di energia frigorifera Ottobre 2014 
Il mese di Settembre è il risultato delle misurazioni effettuate. Da questi valori di assorbimento 
elettrico si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
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Fabbisogno di energia frigorifera Novembre 2014 
Dal 1 al 7 Novembre si è presa come riferimento la settimana dal 25 al 31 Maggio, e la si è moltiplicata 
per un coefficiente pari a 0,8. Per la seconda settimana di Novembre si è utilizzata come riferimento 
la settimana dal 25 al 31 Maggio (valori misurati) moltiplicata per un coefficiente pari a 0,9. Le 
rimanenti settimane sono state invece prese uguali alla settimana dal 9 al 15 Febbraio. Da questi valori 
di assorbimento elettrico si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza frigorifera. 
 
Fabbisogno di energia frigorifera Dicembre 2014 
Per le settimane dal 1 al 25 dicembre si è presa come riferimento la settimana dal 9 al 15 Febbraio, 
per gli altri giorni rimanenti di Dicembre si è invece imposta una potenza media oraria di 10 kWe. Da 
questi valori di assorbimento elettrico si è quindi risaliti al seguente andamento della potenza 
frigorifera. 
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Andamento annuale ottenuto 
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4.3 – Misura della potenza totale richiesta dai carichi termici 
Nel caso dei carichi termici, l’unica misura disponibile è stata quella relativa al consumo di gas 
naturale destinato ai quattro generatori di vapore. Quindi, partendo da questi consumi riferiti all’anno 
2014, essendo stati forniti in unità contatore, si è moltiplicato il valore di consumo per 2,6 in modo 
da ottenere i consumi di gas in Sm3/h; questo valore moltiplicato per un rendimento medio dei 
generatori ha permesso di ottenere i kWht totali richiesti grazie all’equazione: 
ܧ௧௘௥௠௜௖௔ ൌ ሶ݉ ௚௔௦ ∗ ߟ௚௘௡ ∗ ݇ 
Dove Etermica  è l’energia termica in [kWht], ሶ݉ ௚௔௦ è il consumo di gas in [Sm3/h], ߟ௚௘௡ è il rendimento 
di generazione assunto pari a 0,95 e ݇ è una costante pari a 9,534778 kWh/Sm3 che permette la 
conversione da [Sm3/h] in [kWh]. 
 
Consumo annuale di gas per centrale termica 
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Fabbisogno di energia termica totale Gennaio 2014 
 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica totale Febbraio 2014 
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Fabbisogno di energia termica totale Marzo 2014 
 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica totale Aprile 2014 
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Fabbisogno di energia termica totale Maggio 2014 
 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica totale Giugno 2014 
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Fabbisogno di energia termica totale Luglio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica totale Agosto 2014 
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Fabbisogno di energia termica totale Settembre 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica totale Ottobre 2014 
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Fabbisogno di energia termica totale Novembre 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica totale Dicembre 2014 
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Andamento annuale ottenuto 
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CAPITOLO 5 – STUDIO DEI CARICHI TERMICI 
Al fine di poter ottenere la qualifica SEU da parte del GSE, è assolutamente necessario che l’impianto 
sia CAR e quindi che l’energia termica prodotta dal motore cogenerativo venga utilizzata nella 
maggior quantità possibile all’interno dello stabilimento. Date le specifiche tecniche dei diversi 
carichi termici presenti al Capitolo 3, si osserva come l’energia termica venga distribuita come vapore 
o come acqua calda nelle diverse zone dello stabilimento: questo rende necessario uno studio che 
suddivida l’energia termica prodotta in parte vapore ed in parte acqua calda. Questa suddivisone 
permetterà quindi di effettuare una scelta sul vettore termico cogenerativo da produrre: nel caso in 
cui la parte vapore sia preponderante, si opterà per un motore cogenerativo in grado di produrre 
vapore ed acqua calda; altrimenti si punterà su un motore in grado di produrre solo acqua calda. La 
problematica principale riscontrata in questo tipo di studio dei carichi termici, è stata l’assoluta 
mancanza di strumenti di misurazione dell’energia assorbita dalle diverse macchine considerate, e 
per questo è stato necessario effettuare delle assunzioni e delle stime durante tutto il lavoro svolto. 
 
5.1 – Caratterizzazione delle macchine 
Come prima descritto, si vogliono distinguere due tipi di utilizzo dell’energia termica, e quindi si 
considerano macchine alimentate a vapore e macchine alimentate ad acqua calda. La suddivisione 
consta in: 
A. Macchine funzionanti a vapore sono  
a. Tutte quelle che sfruttano direttamente il vapore e che quindi il cui utilizzo non può 
essere sostituito dall’acqua calda; 
b. Tutte quelle che al momento funzionano attraverso il vapore ma che sono sostituibili 
dall’acqua calda attraverso la sostituzione di alcune componenti della macchina stessa 
(sostanzialmente tutte le UTA la cui batteria di riscaldamento al momento è alimentata 
da vapore, ma che sostituendola può essere convertita a funzionamento con acqua 
calda); 
B. Macchine funzionanti ad acqua calda sono  
a. Tutte quelle macchine che sfruttano direttamente l’acqua calda prodotta in centrale 
termica;  
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b. Tutte quelle macchine che sfruttano acqua calda tramite uno scambiatore acqua/vapore 
posto in loco. 
Per entrambe le categorie A-b e B-b si osserva che si rende necessaria la costruzione di una linea di 
alimentazione per l’acqua calda, in quanto tutte queste macchine sono collegate alla rete di 
distribuzione del vapore. 
 
5.2 – Metodo di calcolo 
Sulla base della caratterizzazione delle macchine appena effettuata si è quindi suddivisa l’energia 
termica totale in energia da vapore (categoria A) e da acqua calda (categoria B). Per considerare 
l'utilizzo di acqua calda e di vapore rispetto al fabbisogno totale di energia termica, e per tenere conto 
della taglia delle singole macchine, in mancanza di dati più precisi, sono stati calcolati giorno per 
giorno dei rapporti di potenza così definiti: 
ܴ௩௔௣ ൌ ∑௉ೡೌ೛∑௉೟೚೟            ܴ௔௖௤ ൌ
∑௉ೌ೎೜
∑௉೟೚೟
 
Dove  ܴ௩௔௣  è il rapporto tra la sommatoria delle potenze delle macchine alimentate a vapore 
௩ܲ௔௣(categoria A) funzionanti in quel giorno, e la sommatoria della potenza totale delle macchine in 
funzione nello stesso giorno ௧ܲ௢௧; ܴ௔௖௤ è il rapporto tra la sommatoria delle potenze delle macchine 
MACCHINA CATEGORIA MACCHINA CATEGORIA 
1 B-a 15 A-b 
2 B-a 16 B-b 
3 B-b 16A B-b 
4 A-b 17 B-b 
5 A-b 19 A-b 
6 A-b 20 B-a 
7 A-b 21 A-a 
8 A-b 22 A-a 
9 B-b 23 A-a 
10 A-b 24 A-a 
11 A-b 25 A-a 
12 B-b 26 A-a 
14 B-b 28 A-b 
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alimentate ad acqua calda ௔ܲ௖௤ (categoria B) funzionanti in quel giorno, e la sommatoria della potenza 
totale delle macchine in funzione nello stesso giorno ௧ܲ௢௧ . Così facendo è bastato moltiplicare i 
coefficienti calcolati precedentemente per il fabbisogno orario totale di energia termica, e si è così 
ottenuta la suddivisione voluta. Le macchine considerate in funzione giorno per giorno sono il 
risultato dell’osservazione dei diversi turni di lavoro sulle linee produttive. 
 
Lo stesso principio si è sfruttato per il calcolo della parte di energia termica direttamente sostituibile: 
come illustrato nel Capitolo 2, sussistono delle linee di riscaldamento alimentate direttamente da 
acqua calda prodotta all’interno della centrale termica. In questo caso si è calcolato un rapporto così 
definito: 
ܴ௦௢௦ ൌ ௦ܲ௢௦∑ܲ௧௢௧ 
Con 
௦ܲ௢௦ ൌ ଶܲ଴ ൅ ଵܲ ൅ ଶܲ 
 
Dove i pedici delle diverse potenze sono riferiti alla corrispettiva numerazione delle macchine. Si è 
osservato che in prossimità di una linea di alimentazione dell’acqua calda proveniente dalla centrale 
termica sussiste la possibilità di collegamento della macchina 3 con la suddetta tubazione. La 
fattibilità del collegamento verrà discussa successivamente, viene comunque calcolata la parte di 
energia termica utilizzabile sempre passando attraverso un rapporto di potenze così definito: 
                                                                     ܴ௎்஺ଷ ൌ ௉య∑௉೟೚೟   
Come nel caso precedente, è bastato moltiplicare questi coefficienti per il fabbisogno orario totale di 
energia termica per determinare la parte di energia termica desiderata. 
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5.3 – Calcolo dei coefficienti 
Il metodo utilizzato è quello descritto al Paragrafo 5.2; giorno per giorno però sono state fatte delle 
assunzioni che hanno permesso di determinare la parte di macchinari considerati in funzione e quella 
invece dei macchinari non utilizzati. Questa suddivisione è stata svolta sulla base dell’osservazione 
dei turni di lavoro fatti sulle diverse linee produttive. 
 
Calcolo dei rapporti per Gennaio 2014 
Per tutti i giorni festivi si sono considerate in funzione soltanto le macchine addette al riscaldamento 
degli ambienti di lavoro; tutti i giorni feriali invece considerano in funzione anche le macchine di 
produzione ad eccezione delle macchine usate per il processo produttivo della zona Orlandi 1, le quali 
entrano in funzione dal 22 Gennaio (RUTA3 è nullo quando in zona Orlandi 1 non c’è produzione). 
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Calcolo dei rapporti per Febbraio 2014 
Valgono le stesse valutazioni fatte per Gennaio 2014. 
 
Calcolo dei rapporti per Marzo 2014 
Valgono le stesse valutazioni fatte per Gennaio 2014. 
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Calcolo dei rapporti per Aprile 2014 
Il 1 Aprile avviene lo spegnimento delle macchine 20 e 3. Per tutti i giorni festivi si sono considerate 
in funzione soltanto le macchine addette al riscaldamento degli ambienti di lavoro; tutti i giorni feriali 
invece considerano in funzione anche le macchine di produzione. Dal 3 Aprile in poi, si nota una 
diminuzione dei metri cubi di gas utilizzati nello stabilimento. Si ipotizza che questo calo dei consumi 
sia dovuto allo spegnimento delle macchine addette al riscaldamento degli ambienti. Allo stesso modo 
si considera che le macchine addette alle celle di laminazione (9, 10 e 11) non lavorino più in 
riscaldamento, bensì soltanto in raffrescamento, e quindi anche queste vengono escluse dal conteggio 
dei carichi termici; si considerano in funzione solamente le macchine addette alle celle di lievitazione 
(7, 8 e 28). Uffici e Laboratori vengono conteggiati per tener conto dell'eventuale acqua calda 
sanitaria prodotta, e quindi per non sbilanciare troppo il coefficiente moltiplicativo a favore del 
vapore. 
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Calcolo dei rapporti per Maggio 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Aprile 2014. 
 
Calcolo dei rapporti per Giugno 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Aprile 2014. 
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Calcolo dei rapporti per Luglio 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Aprile 2014. 
 
Calcolo dei rapporti per Agosto 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Aprile 2014. Rientrano in funzione le macchine 20 e 3 dal 
13 Agosto.  
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Calcolo dei rapporti per Settembre 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Agosto 2014 
 
Calcolo dei rapporti per Ottobre 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Settembre 2014. Considero riaccensione del riscaldamento 
dal 13 Ottobre.  
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Calcolo dei rapporti per Novembre 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Ottobre 2014. Dal 17 Novembre ripartono in riscaldamento 
le macchine 9, 10 e 11. 
 
Calcolo dei rapporti per Dicembre 2014 
Valgono le stesse considerazioni fatte per Novembre 2014. Dal 24 al 31 Dicembre si è considerata la 
produzione ferma, in quanto i consumi di gas sono sensibilmente più bassi. 
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5.4 – Diagrammi di fabbisogno di energia termica sotto forma di vapore 
Per definire il fabbisogno di vapore, e quindi ottenere i diversi grafici qui di seguito riportati è bastato 
moltiplicare il valore di potenza termica totale media oraria per il coefficiente giornaliero calcolato 
precedentemente, nel caso specifico: 
ܧ௩௔௣ ൌ ௧ܲ௘௥௠௜௖௔	௠௘ௗ௜௔	௢௥௔௥௜௔ ∗ ܴ௩௔௣ 
Si ottengono quindi i kWht relativi al fabbisogno di vapore ora per ora, ed è allora possibile costruire 
delle curve di fabbisogno mensili, e quindi la curva di fabbisogno annuale, nonché la curva di durata. 
Fabbisogno di energia termica come vapore Gennaio 2014 
 
 
Fabbisogno di energia termica come vapore Febbraio 2014 
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Fabbisogno di energia termica come vapore Marzo 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come vapore Aprile 2014 
 
 
 
 
75 
 
Fabbisogno di energia termica come vapore Maggio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come vapore Giugno 2014 
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Fabbisogno di energia termica come vapore Luglio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come vapore Agosto 2014 
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Fabbisogno di energia termica come vapore Settembre 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come vapore Ottobre 2014 
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Fabbisogno di energia termica come vapore Novembre 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come vapore Dicembre 2014 
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Andamento annuale ottenuto 
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5.5 – Diagrammi di fabbisogno di energia termica sotto forma di acqua calda 
Per definire il fabbisogno di acqua calda, e quindi ottenere i diversi grafici qui di seguito riportati è 
bastato moltiplicare il valore di potenza termica totale media oraria per il coefficiente giornaliero 
calcolato precedentemente, nel caso specifico: 
ܧ௩௔௣ ൌ ௧ܲ௘௥௠௜௖௔	௠௘ௗ௜௔	௢௥௔௥௜௔ ∗ ܴ௔௖௤ 
Si ottengono così i kWht relativi al fabbisogno di acqua calda ora per ora ed è allora possibile costruire 
delle curve di fabbisogno mensili, e quindi la curva di fabbisogno annuale, nonché la curva di durata. 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Gennaio 2014 
 
 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Febbraio 2014 
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Fabbisogno di energia termica come acqua calda Marzo 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Aprile 2014 
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Fabbisogno di energia termica come acqua calda Maggio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Giugno 2014 
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Fabbisogno di energia termica come acqua calda Luglio 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Agosto 2014 
 
 
 
 
84 
 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Settembre 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Ottobre 2014 
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Fabbisogno di energia termica come acqua calda Novembre 2014 
 
 
 
 
Fabbisogno di energia termica come acqua calda Dicembre 2014 
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Andamento annuale ottenuto 
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5.6 – Diagrammi di fabbisogno di energia termica sotto forma di acqua calda direttamente 
sostituibile con i prodotti dell’impianto di trigenerazione 
Questa parte di elaborazione dei dati tratta l’energia termica sotto forma di acqua calda che può essere 
direttamente sostituita con acqua calda prodotta dall’impianto cogenerativo; ossia dove sussiste la 
sola necessità di effettuare un collegamento tra l’impianto cogenerativo e la centrale termica, senza 
alcun bisogno di modificare le tubazioni di distribuzione del calore esistenti nello stabilimento. 
Questa situazione si è verificata per le macchine 1,2 e 20 presenti nella zona Orlandi 1. Per ottenere 
i diversi grafici qui di seguito riportati è bastato moltiplicare il valore di potenza termica totale media 
oraria per il coefficiente giornaliero calcolato precedentemente, nel caso specifico: 
ܧ௦௢௦ ൌ ௧ܲ௘௥௠௜௖௔	௠௘ௗ௜௔	௢௥௔௥௜௔ ∗ ܴ௦௢௦ 
Da questo si ottengono i kWht relativi ai prodotti direttamente sostituibili ora per ora, ed è possibile 
costruire delle curve mensili, e quindi la curva annuale, nonché la curva di durata. Questo tipo di 
elaborazione dei dati risulta essenziale dal punto di vista della scelta del tipo di motore: nel caso in 
cui l’energia richiesta risulti molto elevata, si punterà sicuramente su un impianto cogenerativo la cui 
produzione di calore possa essere concentrata principalmente sulla produzione di acqua calda. Se così 
non fosse, occorreranno valutazioni su possibili modifiche dell’impianto esistente, ma è ovvio che 
queste modifiche saranno un costo aggiuntivo da non sottovalutare: se il costo degli interventi per la 
conversione ad acqua calda di alcune macchine fosse troppo elevato, converrebbe puntare su una 
maggior produzione di vapore, in modo da mantenere l’impianto esistente il più inalterato possibile. 
 
Energia termica sotto forma di acqua calda sostituibile direttamente Gennaio 2014 
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 Energia termica sotto forma di acqua calda sostituibile direttamente Febbraio 2014 
 
 
 
 
Energia termica sotto forma di acqua calda sostituibile direttamente Marzo 2014 
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Energia termica sotto forma di acqua calda sostituibile direttamente Aprile 2014 
 
 
 
 
Energia termica sotto forma di acqua calda sostituibile direttamente Ottobre 2014 
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Energia termica sotto forma di acqua calda sostituibile direttamente Novembre 2014 
 
 
 
 
Energia termica sotto forma di acqua calda sostituibile direttamente Dicembre 2014 
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Andamento annuale ottenuto 
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5.7 – Energia termica utilizzata sotto forma di acqua calda per la macchina 3 
Dalla configurazione della rete di distribuzione dell’acqua calda si è notato che la macchina 3 risulta 
particolarmente vicina ad una delle tubazioni principali di distribuzione dell’acqua calda stessa. Per 
questo motivo si è deciso di valutare l’energia termica assorbita da questa macchina, dato che un 
eventuale collegamento della stessa alla linea dell’acqua calda esistente non comporterebbe un lavoro 
troppo oneroso. Per ottenere i diversi grafici qui di seguito riportati è bastato moltiplicare il valore di 
potenza termica totale media oraria per il coefficiente giornaliero calcolato precedentemente, nel caso 
specifico: 
ܧ௎்஺ଷ ൌ ௧ܲ௘௥௠௜௖௔	௠௘ௗ௜௔	௢௥௔௥௜௔ ∗ ܴ௎்஺ଷ 
Da questo si ottengono i kWht relativi all’energia assorbita dalla macchina 3 ora per ora, ed è allora 
possibile costruire delle curve mensili, e quindi la curva annuale, nonché la curva di durata.  
 
 
 
Energia termica relativa alla macchina 3 in Gennaio 2014 
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Energia termica relativa alla macchina 3 in Febbraio 2014 
 
 
 
 
Energia termica relativa alla macchina 3 in Marzo 2014 
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Energia termica relativa alla macchina 3 in Agosto 2014 
 
 
 
 
Energia termica relativa alla macchina 3 in Settembre 2014 
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Energia termica relativa alla macchina 3 in Ottobre 2014 
 
 
 
 
Energia termica relativa alla macchina 3 in Novembre 2014 
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Energia termica relativa alla macchina 3 in Dicembre 2014 
 
 
Andamento annuale ottenuto 
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Successivamente verrà effettuata una breve valutazione sulla effettiva capacità tecnica della linea di 
alimentare le macchine 1 e 2, a cui è dedicata, più l’allacciamento della macchina 3. 
 
5.8 – Tabella riassuntiva dei diversi consumi di energia dell’anno 2014 
ENERGIA E [kWh] PMax[kW]
Energia elettrica richiesta 8.893.585 1.648 
Energia termica totale richiesta 7.245.357 1.743 
Energia termica sotto forma di vapore richiesta 4.981.283 1.192 
Energia termica sotto forma di acqua calda richiesta 2.246.481 708 
Energia frigorifera richiesta 2.259.692 951 
Energia termica sotto forma di acqua calda direttamente sostituibile 826.628 374 
Energia termica sotto forma di acqua calda richiesta dalla macchina 3 196.070 87 
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Dai valori di energia finali ottenuti risulta più conveniente la scelta di un motore cogenerativo in 
grado di produrre acqua calda e vapore, in quanto la maggior parte dell’assorbimento di energia 
termica (circa il 68,7% della totale) viene utilizzata sotto forma di vapore, e risulta direttamente 
sostituibile; gli unici costi di intervento risultano essere il semplice collegamento del motore con la 
centrale termica. C’è da aggiungere che la parte a vapore precedentemente calcolata in realtà risulta 
più grande, in quanto, come descritto al paragrafo 5.1, nella parte vapore non sono conteggiate quelle 
macchine che hanno uno scambiatore acqua/vapore sul posto. 
 
 
5.9 – Studio di un possibile allacciamento della macchina 3 alla linea dell’acqua calda delle 
macchine 1 e 2 
I soggetti d’interesse sono le linee che hanno partenza localizzata in centrale termica, e la corrispettiva 
pompa di circolazione delle stesse. Caratteristica fondamentale di queste linee è il fatto di essere tutte 
dedicate alla circolazione di acqua calda per riscaldamento; ciò permette di poter effettuare 
valutazioni sulla sostituzione dell’acqua calda prodotta dai generatori di vapore con acqua calda 
prodotta da motori cogenerativi. Le linee di interesse sono: 
1. Linea Centrale Termica – Aerotermi: è una linea con diametro del tubo di partenza di 5”, 
all’ingresso della zona Orlandi 1 la linea si suddivide in due rami, entrambi con diametro del 
tubo pari a 3” ed alimentanti 10 aerotermi ciascuna; 
2. Linea Centrale Termica – UTA: è una linea con diametro del tubo di partenza di 3”, e va ad 
alimentare le macchine 1 e 2. 
I diametri delle tubazioni sono stati rilevati mediante misura del diametro delle flange presenti in 
centrale termica, dalle quali si è riusciti a risalire al diametro della tubazione [4]. 
La mandata e il ritorno di entrambe le linee sono collegate a dei collettori dedicati, uno di mandata e 
uno di ritorno che vanno a loro volta a collegarsi alle pompe di circolazione (una funzionante più una 
di riserva) che permettono la circolazione dell’acqua nelle suddette linee. Dal modello e dai dati di 
targa della pompa si è riusciti a risalire alla seguente curva caratteristica [5] (Figura 24). 
Dati di Targa: 
Portata = 75 m3/h; Prevalenza = 14 m; Numero di giri= 1.450 min-1 
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FIGURA 24 – CURVA CARATTERISTICA DELLA POMPA PRESENTE IN CENTRALE TERMICA (Ø208) 
Sussistono due modalità d’intervento per la sostituzione dell’acqua calda prodotta dai generatori di 
vapore all’acqua calda prodotta dall’impianto cogenerativo: 
a) Allacciamento diretto: in questo caso si va a sostituire nella totalità l’acqua prodotta per le 
macchine 1, 2 e 20 (quindi alimentando linea 1 e linea 2); necessita di un unico intervento in 
centrale termica per poter collegare l’impianto cogenerativo alla stessa; 
b) Oltre all’allacciamento diretto (soluzione a), ad una distanza relativamente ridotta dalla linea 
2, sussiste l’UTA della cella di lievitazione del forno Orlandi 1 (macchina 3): è possibile 
introdurre uno stacco sulla linea 2 da 3”, in questo modo si riuscirebbe ad aumentare la 
copertura termica fornita dal motore cogenerativo. Questo comporta però una modifica alla 
rete già esistente, ossia introduzione di due Tee (uno sulla mandata e uno sul ritorno della 
linea 2) con relativa posa di tubazione coibentata e valvole necessarie al corretto esercizio 
della macchina. 
 
 
Valutazione della fattibilità della modalità di intervento b 
Per prima cosa si va a calcolare la nuova portata che dovrà elaborare la linea già esistente. 
Considerando che le macchine 1 e 2 richiedono una portata complessiva di 20.200 l/h, e sapendo che 
la macchina 3 è dotata di due batterie di riscaldamento la cui somma delle potenze termiche nominali 
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è pari a P=137 kW, si ricava la portata d’acqua necessaria alla macchina 3 ipotizzando un ΔT=10°C 
alle batterie di riscaldamento: 
݉ଷሶ ൌ ܲܥ௣	௔௖௤௨௔ ∗ ߂ܶ ൌ 3,27	
݈ ݏൗ ൌ 11.782 ݈ ݄ൗ  
Sommando questa portata calcolata ai 20.200 l/h, si ottiene quindi la nuova portata da elaborare sulla 
linea 2, ossia 31.982 l/h, coincidente con circa 9 l/s. A questo punto, quindi, mediante l’ausilio della 
tabella delle perdite di carico (costruita secondo la relazione di Hazen-Williams) per tubi in acciaio 
saldati qui di seguito riportata [6], si è risaliti ad una perdita di carico distribuita pari a 47,61 m/km, 
coincidente a 476 Pa/m, e ad una velocità media della corrente fluida nella tubazione pari a 1,72 m/s. 
Data l’età della tubazione, sicuramente bisognerà tenere conto di un coefficiente correttivo che 
permetta di aumentare il valore di perdita di carico lineare ottenuto, in modo da considerare lo 
sporcamento all’interno della tubazione esistente. Per lo stesso motivo, diminuendo la sezione di 
passaggio, la velocità media della corrente fluida risulterà un po’ più elevata. 
 
FIGURA 25 – PERDITA DI CARICO LINEARE PER TUBI IN ACCIAIO SALDATI COSTRUITA SECONDO LA RELAZIONE HAZEN‐WILLIAMS 
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Generalmente è buona norma, per tubazioni con DN>50 (il 3” corrisponde a DN 80) non superare un 
valore di perdita di carico lineare distribuita pari a 400 Pa/m. La valutazione finora eseguita considera 
solo le perdite lineari; a queste bisogna aggiungere le perdite di tipo concentrato (curve, valvole e 
quant’altro). È quindi preferibile a questo punto dello studio, effettuare una sostituzione della 
tubazione esistente con una tubazione di diametro maggiore; allo stesso modo le caratteristiche 
tecniche della pompa possono non essere sufficienti a garantire la portata richiesta (questo perché alla 
portata precedentemente calcolata bisogna sommare la portata della linea 1 degli aerotermi; il risultato 
di questa somma, ipotizzando una potenza di 30 kW per aerotermo e un ΔT alla batteria di 10 °C è 
pari a 83.582 l/h). La portata di targa risulta inferiore alla portata totale richiesta, ed il fatto che, 
introducendo un nuovo ramo, la perdita di carico possa aumentare e quindi far diminuire 
ulteriormente il valore di portata elaborata dalla pompa può comportare un’eventuale sostituzione 
della stessa (all’aumentare delle perdite di carico  la curva resistente del circuito diviene più ripida, e 
quindi il punto di funzionamento della pompa, dato dall’incrocio della curva caratteristica della stessa 
con la curva resistente, si sposta verso sinistra del grafico in Figura 24). 
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CAPITOLO 6 – RISULTATI FINALI 
I risultati finali ottenuti derivano dall’analisi dei diversi profili di consumo descritti nel dettaglio nei 
capitoli precedenti. Ciò che si evince da questa analisi è determinante per la caratterizzazione delle 
macchine da utilizzare all’interno dell’impianto di trigenerazione. 
 
6.1 – Scelta delle macchine 
La tecnologia di produzione scelta è stata quella del 
motore a combustione interna: ciò è dovuto al fatto 
che risulta essere una tecnologia molto conosciuta, e 
quindi le manutenzioni non richiedono personale 
altamente specializzato; oltre al fatto di avere un 
costo specifico inferiore rispetto ad altre tecnologie. 
Sulla base quindi della curva di durata dell’energia 
elettrica totale richiesta dallo stabilimento, si è scelta 
una macchina del gruppo GE – Jenbacher, modello JGC 320 GS-N.LC alimentata con gas naturale, 
avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
FIGURA 26 – GE–JENBACHER MOD. JGC320GS‐N.LC
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La macchina riesce a modulare la potenza elettrica dal 100% a circa il 50% della stessa. Le potenze 
termiche descritte nella scheda tecnica vengono utilizzate per la produzione di acqua calda a circa 
90°C, ad eccezione del secondo stadio di intercooler che viene usato per produrre acqua calda a 45°C. 
In Figura 27 è possibile osservare il circuito di raffreddamento del motore, e quindi le diverse 
componenti da cui è possibile recuperare calore. 
In particolare, la quota di acqua calda a più alta temperatura percorre una serie di scambiatori di calore 
che attraverso lo sfruttamento del calore dei gas di scarico del motore, consentono in parte di portare 
l’acqua stessa a 90°C, ed in parte invece 
di produrre vapore. Ogni scambiatore ha 
funzionalità differenti: 
- Il primo scambiatore, definito 
corpo principale, sfrutta i gas di 
scarico in uscita dal gruppo di 
sovralimentazione del motore, e 
viene utilizzato per la produzione 
di vapore saturo alla pressione di 
10 bar; 
- Il secondo scambiatore, definito ECO 1, è posto dopo il corpo principale e viene utilizzato per 
preriscaldare il fluido di alimentazione del corpo principale stesso; 
FIGURA 27 – SCHEMA A BLOCCHI DEL CIRCUITO DI RECUPERO DEL CALORE 
FIGURA 28 – SCHEMA DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL VAPORE
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- Il terzo scambiatore, definito ECO 2, è posto dopo l’ECO 1 e viene utilizzato per produrre 
acqua calda a 90°C da inviare allo stabilimento o all’assorbitore. 
Le condizioni finali dei gas di scarico all’uscita dell’ultimo scambiatore sono di 105°C, e la totale 
potenza termica elaborata dai tre scambiatori di calore risulta pari a 605 kW in condizioni nominali 
di progetto. Sempre attraverso l’osservazione della curva di durata, questa volta però relativa al carico 
frigorifero, si è optato per un assorbitore IBT, modello Century AR-D210L2. Si tratta di un 
assorbitore H2O/LiBr (Acqua/Bromuro di litio), a 
singolo stadio, alimentato con acqua calda a 90°C che 
riesce a generare una potenza frigorifera di 570 kW (con 
temperature di mandata e ritorno dell’acqua refrigerata 
rispettivamente di 7°C e 12°C ed acqua di 
raffreddamento del condensatore con temperature di 
mandata e ritorno rispettivamente di 30°C e 35°C). 
Abbinato all’assorbitore viene installata una torre 
evaporativa in grado di smaltire il calore generato all’interno del condensatore della macchina 
frigorifera stessa. La macchina può modulare la sua potenza frigorifera dal 100% al 20% di quella 
nominale. 
 
6.2 – Analisi di esercizio con le macchine scelte 
In funzione del carico frigorifero coperto dall’assorbitore, è stata tolta dal fabbisogno di energia 
elettrica totale la corrispettiva parte precedentemente assorbita dai compressori dei gruppi frigoriferi 
tradizionali già presenti nell’impianto esistente. Allo stesso modo è stata aggiunta al fabbisogno 
termico la corrispettiva parte di energia necessaria al funzionamento dell’assorbitore. Si è partiti 
dall’assorbimento frigorifero precedentemente descritto nel Capitolo 4, e si è calcolato il regime di 
funzionamento dell’assorbitore in funzione del carico frigorifero richiesto: conoscendo quindi 
l’andamento del COP dell’assorbitore in funzione del carico di lavoro della macchina (Figura 30), si 
è risaliti alla potenza termica necessaria mediante l’equazione: 
௧ܲ௘௥௠௜௖௔ ൌ ௔ܲ௦௦௢௥௕௜௧௢௥௘ܥܱܲ  
Dove le potenze sono espresse in [kW]. Ciò ha quindi permesso di calcolare la potenza termica 
aggiuntiva ௧ܲ௘௥௠௜௖௔ da fornire per garantire il funzionamento dell’assorbitore. Allo stesso modo è 
stato possibile risalire a quanta parte di potenza elettrica non fosse più necessaria ai gruppi frigoriferi 
FIGURA 29 – ASSORBITORE IBT MOD. AR‐D210L2
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tradizionali, mediante l’adozione di un COPmedio che come nel caso precedente è stato preso pari a 2,4 
ed è quindi stata determinata mediante le equazioni: 
௘ܲ௟௘௧௧௥௜௖௔ ൌ ∆௉೑ೝ೔೒೚ೝ೔೑೐ೝೌ஼ை௉೘೐೏೔೚                                   ∆ ௙ܲ௥௜௚௢௥௜௙௘௥௔ ൌ ௙ܲ௥௜௚௢௥௜௙௘௥௔ െ ௔ܲ௦௦௢௥௕௜௧௢௥௘ 
Dove anche in questo caso le potenze sono espresse in [kW]. Per ௔ܲ௦௦௢௥௕௜௧௢௥௘ si intende la potenza 
frigorifera erogabile dall’assorbitore, per ௙ܲ௥௜௚௢௥௜௙௘௥௔  si intende invece la potenza frigorifera 
necessaria allo stabilimento, ௘ܲ௟௘௧௧௥௜௖௔ è quindi la potenza elettrica necessaria ai gruppi frigoriferi 
tradizionali che devono garantire la potenza frigorifera eventualmente non producibile 
dall’assorbitore.  
 
 
FIGURA 30 – ANDAMENTO DEL COP DELL’ASSORBITORE IN FUNZIONE DEL CARICO DI LAVORO 
PERCENTUALE DELLA MACCHINA 
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Mediante queste valutazioni si sono ricavate le nuove curve di durata dell’energia termica e 
dell’energia elettrica totali richieste (Figura 31), andando sempre a lavorare sui valori ora per ora 
dell’intero anno disponibili dalle misurazioni precedentemente effettuate. 
FIGURA 31 – NUOVE CURVE DI DURATA RELATIVE ALLA PRESENZA DELL’ASSORBITORE PER PRODURRE PARTE DELL’ENERGIA 
FRIGORIFERA NECESSARIA ALLO STABILIMENTO 
FIGURA 32 – ESEMPIO DELLA TABELLA DI CALCOLO COSTRUITA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
DELL’INTERO SISTEMA 
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Da queste nuove curve di durata si sono quindi calcolate le energie messe a disposizione dal motore 
cogenerativo, scegliendo di modulare la potenza del motore stesso in funzione del carico elettrico 
richiesto: ciò significa che il motore seguirà il più possibile l’andamento del fabbisogno elettrico 
totale, scollegandosi soltanto nel momento in cui il fabbisogno di potenza elettrica nello stabilimento 
risulti inferiore alla potenza erogabile dal cogeneratore al 50% del carico. Tutta l’energia elettrica 
non erogabile dal motore sarà ovviamente prelevata direttamente dalla rete elettrica. Da scheda 
tecnica della macchina (GE – Jenbacher, modello JGC 320 GS-N.LC) sono stati forniti i corrispettivi 
valori di potenza immessa (sotto forma di combustibile), di potenza elettrica erogabile e di potenza 
termica recuperabile attraverso i diversi componenti del motore per il funzionamento al 100%, al 75% 
e al 50% del carico della macchina. Tra questi valori non è stata resa disponibile la potenza termica 
recuperabile dai gas di scarico al variare del carico del motore. Per questo motivo si sono considerati 
dei rapporti tra le potenze immesse ai diversi regimi di funzionamento e si è assunto che la potenza 
termica recuperabile dai gas di scarico sia direttamente proporzionale al rapporto delle potenze 
immesse nel motore, ossia: 
݇଻ହ% ൌ ௉೔೘೘೐ೞೞೌ	ೌ೗	ళఱ%	೏೐೗	೎ೌೝ೔೎೚	௉೔೘೘೐ೞೞೌ	ೌ೗	భబబ%	೏೐೗	೎ೌೝ೔೎೚                                    ݇ହ଴% ൌ
௉೔೘೘೐ೞೞೌ	ೌ೗	ఱబ%	೏೐೗	೎ೌೝ೔೎೚	
௉೔೘೘೐ೞೞೌ	ೌ೗	భబబ%	೏೐೗	೎ೌೝ೔೎೚ 
E quindi: 
௥ܲ௘௖௨௣௘௥௔௧௔	௔௟	଻ହ%	ௗ௘௟	௖௔௥௜௖௢ ൌ ଵܲ଴଴% ∗ ݇଻ହ%                 ௥ܲ௘௖௨௣௘௥௔௧௔	௔௟	ହ଴%	ௗ௘௟	௖௔௥௜௖௢ ൌ ଵܲ଴଴% ∗ ݇ହ଴% 
Dove ଵܲ଴଴% corrisponde alla potenza di progetto recuperabile dai gas di scarico (605 kW). Questa 
assunzione implica che la temperatura di uscita dei gas di scarico dal motore sia costante e che quindi 
la variazione di potenza recuperabile dipenda solo dalla variazione di portata dei gas di scarico (da 
cui ovviamente ne consegue che la variazione di potenza immessa dipenda solo da una variazione 
della quantità di combustibile e di aria comburente utilizzata, supponendo che il rapporto 
aria/combustibile del motore sia costante nei diversi regimi di funzionamento). Così facendo, 
semplicemente sommando le potenze termiche presenti sulla scheda tecnica del motore e questi valori 
di potenza termica appena calcolati, si è risaliti alla potenza termica complessivamente recuperabile 
dal motore al 100%, al 75% e al 50% del carico. Conoscendo quindi la potenza termica totale 
recuperabile dal motore e la potenza elettrica erogabile, si è calcolato un coefficiente C per i tre diversi 
livelli di carico: 
ܥଵ଴଴% ൌ ௉೐೗	భబబ%௉೟೓	భబబ%                              ܥ଻ହ% ൌ
௉೐೗	ళఱ%
௉೟೓	ళఱ%                                ܥହ଴% ൌ
௉೐೗	ఱబ%
௉೟೓	ఱబ% 
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Questi tre valori di C sono quindi stati plottati in funzione della potenza elettrica erogabile dal motore, 
come si può osservare nel diagramma riportato di seguito. Quindi si è ottenuto un grafico con tre 
punti distinti: si è ricavata allora una linea di tendenza con la relativa equazione (dove y corrisponde 
al valore di C e x corrisponde al valore della potenza elettrica), la quale ha permesso di calcolare il 
valore di C per ogni valore di potenza elettrica erogabile dal cogeneratore. 
Conoscendo la massima e la minima potenza elettrica erogabile dal motore, partendo dai valori di 
fabbisogno elettrico prima ricavati, si è imposto (mediante la funzione SE di Excel) che fintanto che 
il valore di potenza richiesta sia maggiore del valore massimo erogabile Pmax,erogabile, venga stampato 
a video Pmax,erogabile; al contrario, fintanto che il valore di potenza elettrica richiesta non sia inferiore 
alla potenza minima erogabile Pmin,erogabile e comunque non maggiore di Pmax,erogabile, venga stampato 
a video il valore di fabbisogno richiesto. Riassumendo il tutto, le condizioni imposte sono: 
௥ܲ௜௖௛௜௘௦௧௔ ൐ ୫ܲୟ୶, ௘௥௢௚௔௕௜௟௘	 → 	ݏݐܽ݉݌ܽ	 ୫ܲୟ୶,௘௥௢௚௔௕௜௟௘	 
୫ܲୟ୶,௘௥௢௚௔௕௜௟௘ ൒ 	 ௥ܲ௜௖௛௜௘௦௧௔ ൒ ୫ܲ୧୬, ௘௥௢௚௔௕௜௟௘ 	→ 	ݏݐܽ݉݌ܽ	 ௥ܲ௜௖௛௜௘௦௧௔ 
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In questo modo è stato possibile ottenere il periodo e la modalità operativa del motore in funzione del 
carico elettrico richiesto dallo stabilimento; il tutto sempre effettuato ora per ora per l’intero anno. Da 
questo punto, noto il carico elettrico, e noto il valore di C prima ricavato, è bastato effettuare il 
rapporto dei due valori per poter ottenere la potenza termica erogata dal motore, ossia: 
௧ܲ௘௥௠௜௖௔	௘௥௢௚௔௧௔ ൌ ௘ܲ௟௘௧௧௥௜௖௔	௘௥௢௚௔௧௔ܥ  
Si sono allora ricavati gli andamenti delle curve di durata per quanto riguarda la produzione del 
motore sia per la parte elettrica che per la parte termica, e di seguito vengono riportate.  
L’incrocio delle curve di durata del fabbisogno elettrico e termico con le curve di durata dell’energia 
elettrica e termica prodotte dal motore, ha fatto sì di poter determinare la parte di energia termica ed 
elettrica utili, dove per utili si intende quella parte di energia prodotta dal motore ed effettivamente 
utilizzabile allo scopo di coprire i diversi assorbimenti all’interno dello stabile. Oltre alla parte di 
energia utile si è potuto anche osservare quanta parte dell’energia termica deve essere dissipata, 
quanta parte dell’energia termica deve comunque essere prodotta da sistemi ausiliari, e quanta parte 
dell’energia elettrica deve essere prelevata dalla rete. Tutti questi risultati hanno portato alla verifica 
finale di calcolo della PES (Primary Energy Saving) e del rendimento globale, che permettono di 
definire la possibilità di ottenere la qualifica CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) e le relative 
agevolazioni tariffarie. 
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6.3 – Verifica del conseguimento delle qualifiche CAR e SEU 
L’incrocio delle curve di durata del fabbisogno elettrico e termico, con le curve del motore lato 
elettrico e termico hanno prodotto il seguente diagramma. 
Dall’osservazione di questo grafico e della tabella di calcolo utilizzata è stato possibile calcolare tutte 
le diverse energie necessarie alla verifica del raggiungimento della qualifica CAR (l’energia elettrica 
prodotta dal motore viene considerata come interamente consumata nello stabilimento): 
Ore totali di funzionamento del motore 7.562 h 
Ore di funzionamento a pieno carico del motore 2.602 h 
Ore di funzionamento in modulazione del motore 4.960 h 
Energia elettrica prodotta dal motore cogenerativo 7.138.513 kWh 
Energia termica per assorbitore 2.885.216 kWh 
Energia termica prodotta dal motore dissipata 1.102.702 kWh 
Energia termica utile prodotta dal motore 8.219.203 kWh 
Fabbisogno di energia termica totale 10.130.573 kWh 
Fabbisogno di energia elettrica totale con assorbitore 8.048.544 kWh 
Energia termica da produrre con i generatori di vapore 1.911.370 kWh 
Energia elettrica da prelevare da rete 910.031 kWh 
Energia immessa sotto forma di combustibile nel motore 17.983.301 kWh 
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La quantità di energia immessa sotto forma di combustibile nel motore cogenerativo è stata 
determinata con un procedimento del tutto simile al precedente: si sono plottati i valori di potenza 
immessa in funzione della potenza elettrica erogata (presenti sulla scheda tecnica per i diversi regimi 
di lavoro). Quindi si è ottenuto un grafico con tre punti distinti: si è ricavata allora una linea di 
tendenza con la relativa equazione (dove y corrisponde al valore di potenza immessa e x corrisponde 
al valore della potenza elettrica), la quale ha permesso di calcolare il valore della potenza immessa 
per ogni valore di potenza elettrica erogabile dal cogeneratore. 
 
Mediante la procedura descritta all’interno dell’Allegato A, si sono determinati i diversi valori 
necessari alla verifica della qualifica CAR, e quindi: 
ܥܪܲܪߟ ൌ ா೅೐ೝ೘೔೎ೌ	ೠ೟೔೗೐ா಺೘೘೐ೞೞೌ ൌ
଼.ଶଵଽ.ଶ଴ଷ
ଵ଻.ଽ଼ଷ.ଷ଴ଵ ൌ 0,457            ܥܪܲܧߟ ൌ
ாಶ೗೐೟೟ೝ೔೎ೌ	೛ೝ೚೏೚೟೟ೌ
ா಺೘೘೐ೞೞೌ ൌ
଻.ଵଷ଼.ହଵଷ
ଵ଻.ଽ଼ଷ.ଷ଴ଵ ൌ 0,397 
 
ܴ݂݁ܪߟ ൌ 0,9                                  ܴ݂݁ܧߟ௣௔௥௧௘௡௭௔ ൌ 0,525 
Applico i coefficienti correttivi: 
ܴ݂݁ܧߟ ൌ ൫ܴ݂݁ܧߟ௣௔௥௧௘௡௭௔ ൅ ଵ݂൯ ∗ ଶ݂ ൌ ሺ0,525 ൅ 0,369ሻ ∗ 0,925 ൌ 0,489 
113 
 
E quindi si è calcolato il valore del PES come: 
 
ܲܧܵ ൌ ൦1 െ 1ܥܪܲܪߟ
ܴ݂݁ܪߟ ൅
ܥܪܲܧߟ
ܴ݂݁ܧߟ
൪ ∗ 100 ൌ ൦1 െ 10,457
0,9 ൅
0,397
0,489
൪ ∗ 100 ൌ 24,22% 
 
Il valore del PES risulta maggiore al 10% imposto dalla legge, questa condizione risulta quindi 
rispettata. Manca la verifica del rendimento globale: 
 
ߟூ ൌ ܧ ൅ ܪܨ ൌ
7.138.513 ൅ 8.219.203
17.983.301 ൌ 0,854 
 
Anche in questo caso il valore è superiore al limite di ߟூ=0,75 imposto dalla legge, quindi è possibile 
affermare che l’impianto risulta Cogenerativo ad Alto Rendimento (CAR). Gli altri vincoli descritti 
nel Capitolo 1, ossia i vincoli di “Area”, di potenza massima dell’impianto, e di natura giuridica 
risultano rispettati:  
- La produzione e l’utilizzo dell’energia avvengono interamente all’interno di un’area senza 
soluzione di continuità, la cui proprietà è dell’azienda; 
- L’azienda è in questo caso specifico produttore, cliente, ed ha un’unica unità di consumo; 
- La potenza elettrica dell’impianto installato è inferiore a 20 MW; 
- L’impianto installato è Cogenerativo ad Alto Rendimento (CAR). 
 
Di conseguenza risulta possibile l’ottenimento della qualificazione SEU, con le relative agevolazioni 
tariffarie.  
 
6.4 – Calcolo delle emissioni di CO2 evitate 
Il corretto dimensionamento di un impianto di cogenerazione permette di ottenere, oltre ad un 
risparmio di energia primaria, un risparmio della CO2 prodotta. Nota la configurazione d’impianto, 
per il calcolo della CO2 risparmiata si è scelto di far fede alla norma UNI 11300 parte quarta, che 
mediante il prospetto 8 fornisce i fattori di emissione di CO2 riportati di seguito [7]. 
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Il calcolo della CO2 risparmiata è stato effettuato considerando le equazioni: 
CO2 risparmiata = CO2 prima intervento - CO2 dopo intervento 
ܥܱଶ	௥௜௦௣௔௥௠௜௔௧௔ ൌ ൫ܯଵ ∗ ݇௘௠,௚௔௦ ൅ ܧଵ ∗ ݇௘௠,௘௘൯ െ ൫ܯଶ ∗ ݇௘௠,௚௔௦ ൅ ܧଶ ∗ ݇௘௠,௘௘൯ 
Dove i pedici 1 e 2 identificano rispettivamente la situazione prima e dopo la costruzione 
dell’impianto; M è il consumo di energia immessa sotto forma di gas naturale, ed E è il consumo di 
energia elettrica. I pedici gas ed ee indicano rispettivamente il valore della costante per il gas naturale 
e per l’energia elettrica. Quindi si ottiene: 
ܥܱଶ	௥௜௦௣௔௥௠௜௔௧௔ ൌ ሺ17.838.835 ∗ 0,1998 ൅ 8.893.875 ∗ 0,4332ሻ െ ሺ30.207.413 ∗ 0,1998 ൅ 910.031 ∗ 0,4332ሻ 
ܥܱଶ	௥௜௦௣௔௥௠௜௔௧௔ ൌ 987.359	݇݃஼ைమ 
Dove l’energia è espressa in [kWh]; i valori di M considerano il consumo totale di gas naturale, e 
quindi anche la parte utilizzata per la cottura dei prodotti e la parte bruciata nei generatori di vapore 
per coprire il fabbisogno termico quando i prodotti di cogenerazione non siano sufficienti. Si può 
quindi affermare che l’introduzione dell’impianto di trigenerazione permette di evitare l’emissione di 
circa 987 ݐ஼ைమin atmosfera ogni anno. 
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CAPITOLO 7 – POSSIBILI INTERVENTI FUTURI 
Dato l’elevato utilizzo di vapore, l’azienda ha richiesto una valutazione generica di quelle che 
potrebbero essere le eventuali modifiche applicabili agli impianti esistenti. Ci si è concentrati quindi 
soprattutto sulla parte dello stabilimento in cui sono presenti le zone Polin, Ima e Orlandi 2, dove 
sussiste il solo consumo di vapore da parte delle macchine; a differenza invece della zona Orlandi 1 
in cui invece gran parte dei carichi termici è tuttora alimentato con acqua calda. Le tubazioni esistenti 
in questa parte dello stabilimento sono sostanzialmente tutte addette alla distribuzione del vapore: 
entrambe hanno partenza situata sul collettore di mandata del vapore in centrale termica, ed 
attraversano lo stabilimento per permettere la distribuzione dello stesso nelle tre aree di interesse. 
Con riferimento alla Figura 33 possiamo definire le due linee di distribuzione: 
- LINEA 1: va a servire le macchine 6, 8, 9, 18, 21, 22, 24 e 28; 
- LINEA 2: va a servire le macchine 4, 5, 7, 10, 11, 13, 23 e 25. 
Le possibilità di modifica di queste linee sono sostanzialmente l’affiancamento alle tubazioni del 
vapore di tubazioni dedicate al trasporto di acqua calda prodotta dal cogeneratore. Tutte le UTA ora 
alimentate a vapore, per essere alimentate ad acqua calda hanno bisogno della sostituzione della 
batteria da vapore ad acqua calda. Le macchine lavateglie possono essere convertite in parte ad acqua 
calda (zona di lavaggio della macchina); si ha la necessità di alimentarle con acqua a 90°C, nel caso 
non fosse possibile, vanno mantenute con funzionamento esclusivamente a vapore (al momento, per 
semplicità, si considera necessaria l’alimentazione con solo vapore). Per quanto riguarda il magazzino 
FIGURA 33 – DISTRIBUZIONE ATTUALE
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materie prime, tuttora la macchina 13 non viene utilizzata in riscaldamento, quindi sussiste la 
possibilità di non intervenire e di risparmiare sul costo della posa della tubazione e della sostituzione 
della batteria di riscaldamento. I pastorizzatori devono essere mantenuti funzionanti a vapore. Fattore 
non secondario è la presenza di sostegni per le tubazioni, il cui costo quindi consterebbe soltanto in 
posa della tubazione e isolamento della stessa. Infine, risulterebbe necessario un adeguamento della 
centrale termica; in quanto sarebbe necessario introdurre un collettore di mandata delle linee ed un 
collettore di ritorno, più la linea di collegamento dal motore ai collettori. Sono state considerate tre 
possibili soluzioni per quanto riguarda l’introduzione delle linee dell’acqua calda, e di seguito 
verranno analizzate. 
 
Soluzione 1 
Si tratta di costruire un’unica linea che vada ad alimentare le macchine 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20: 
vengono escluse le macchine 18 e 5 che servono soltanto per effettuare il raffreddamento dei prodotti 
in uscita dai forni. Viene esclusa anche la macchina 13, in quanto viene utilizzata solo per il 
raffrescamento del magazzino materie prime. Le macchine 20, 7, e 8 hanno bisogno di 
umidificazione, quindi è possibile considerare oltre alla sostituzione della batteria di riscaldamento 
anche l’adeguamento dell’umidificatore nel caso in cui non si voglia più effettuare umidificazione 
attraverso l’utilizzo di vapore. Alla linea principale vengono allacciate anche le altre macchine che al 
momento sono collegate ad una linea separata del vapore. Considerando che la somma delle potenze 
nominali delle diverse macchine che si vanno ad alimentare con acqua calda consta in 1482,4 kW, 
FIGURA 34 ‐ SOLUZIONE 1
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imponendo un ΔT alle batterie di riscaldamento di 10°C si ottiene una portata al ramo principale della 
linea pari a 35,41 l/s, e quindi l’adozione di una tubazione di DN 200 [11]. La lunghezza della 
tubazione valutata come lunghezza del ramo principale più tutti gli allacciamenti necessari 
all’alimentazione delle macchine risulta pari a 619 m. Ovviamente oltre alla posa della tubazione 
dovrà essere valutato anche l’utilizzo di valvole lungo il percorso della linea, la sostituzione delle 
batterie alettate (ad esclusione della macchina 9 che risulta essere già dotata di batteria ad acqua calda) 
e tutte le modifiche effettuabili all’interno della centrale termica. Vantaggio di questa soluzione è il 
fatto di avere la totalità delle macchine addette alla produzione in grado di funzionare con acqua 
calda; gli svantaggi consistono nel fatto che la tubazione di alimentazione risulta avere un diametro 
importante, quindi è necessario verificare che i sostegni presenti siano adeguati alla tubazione scelta, 
oltre al fatto di garantirne lo spazio necessario all’effettiva posa. Di non secondaria importanza, 
questa soluzione potrebbe richiedere l’utilizzo di diverse valvole per il bilanciamento del circuito. 
 
Soluzione 2 
Si tratta di costruire due linee di alimentazione indipendenti: una che vada ad alimentare le macchine 
6, 8, 9 e 28 (LINEA A) ed un’altra che alimenti le macchine 4, 5, 7, 10 e 11 (LINEA B). Vengono 
escluse le macchine 18 e 5 che servono solo per effettuare il raffreddamento dei prodotti in uscita dai 
forni. Viene esclusa anche la macchina 13, in quanto viene utilizzata solo per il raffrescamento del 
magazzino materie prime. Le macchine 20, 7, e 8 hanno bisogno di umidificazione, quindi al costo 
di sostituzione della batteria di riscaldamento è possibile aggiungere un ulteriore costo per 
FIGURA 35 ‐ SOLUZIONE 2
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l’adeguamento dell’umidificatore nel caso in cui non si voglia più effettuare umidificazione attraverso 
l’utilizzo di vapore. Considerando che: 
- Per la LINEA A la somma delle potenze nominali delle diverse macchine che si vanno ad 
alimentare con acqua calda consta in 1005 kW, imponendo un ΔT alle batterie di 
riscaldamento di 10°C si ottiene una portata al ramo principale della linea pari a 24 l/s, e 
quindi l’adozione di una tubazione di DN 150 [11]. La lunghezza della tubazione valutata 
come lunghezza del ramo principale più tutti gli allacciamenti necessari all’alimentazione 
delle macchine risulta pari a 401 m. Ovviamente oltre alla posa della tubazione dovrà essere 
valutato anche l’utilizzo di valvole lungo il percorso della linea, la sostituzione delle batterie 
alettate (ad esclusione della macchina 9 che risulta essere già dotata di batteria ad acqua calda) 
e tutte le modifiche effettuabili all’interno della centrale termica; 
- Per la LINEA B la somma delle potenze nominali delle diverse macchine che si vanno ad 
alimentare con acqua calda consta in 477,4 kW, imponendo un ΔT alle batterie di 
riscaldamento di 10°C si ottiene una portata al ramo principale della linea pari a 5,86 l/s, e 
quindi l’adozione di una tubazione di DN 100 [11]. La lunghezza della tubazione valutata 
come lunghezza del ramo principale più tutti gli allacciamenti necessari all’alimentazione 
delle macchine risulta pari a 441 m. Ovviamente oltre alla posa della tubazione dovrà essere 
valutato anche l’utilizzo di valvole lungo il percorso della linea, la sostituzione delle batterie 
alettate e tutte le modifiche effettuabili all’interno della centrale termica.  
Anche in questo caso si riesce ad alimentare la totalità delle macchine addette alla produzione, il fatto 
di avere due circuiti distinti permettere di utilizzare tubazioni dal diametro più piccolo rispetto al caso 
precedente, ma i costi d’investimento iniziali saranno più elevati in quanto la lunghezza totale di posa 
delle linea risulta maggiore. 
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Soluzione 3 
Si tratta di utilizzare un’unica linea di partenza dalla centrale termica, che va a suddividersi in due 
linee i cui percorsi sono rispettivamente quello della LINEA A e della LINEA B. In questo caso le 
diverse tubazioni avranno le seguenti caratteristiche: 
- Il ramo principale (parte in comune delle due linee) dovrà soddisfare all’intero fabbisogno 
termico, quindi considerando che la somma delle potenze nominali delle diverse macchine 
che si vanno ad alimentare con acqua calda consta in 1482,4 kW, imponendo un ΔT alle 
batterie di riscaldamento di 10°C si ottiene una portata al ramo principale della linea pari a 
35,41 l/s, e quindi l’adozione di una tubazione di DN 200 [11] per una lunghezza del tratto 
preso in considerazione pari a 51 m; 
- I due rami di alimentazione le cui caratteristiche saranno le stesse definite all’interno della 
Soluzione 2: la LINEA A avente DN 150, di lunghezza pari a 321 m, e la LINEA B avente 
DN 100, di lunghezza pari a 435 m. 
Oltre alla posa della tubazione dovrà essere valutato anche l’utilizzo di valvole lungo il percorso della 
linea, la sostituzione delle batterie alettate e tutte le modifiche effettuabili all’interno della centrale 
termica. 
 
 
 
FIGURA 36 ‐ SOLUZIONE 3
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Considerazioni sulle diverse soluzioni 
La soluzione tecnicamente migliore risulta essere la Soluzione 2; i costi, almeno per quanto riguarda 
la posa della tubazione, possono essere più elevati, ma il bilanciamento del circuito e i diametri in 
gioco permettono un controllo ed una lavorazione in fase di posa della linea meno complicate. Il 
vantaggio di questa soluzione sta anche nel fatto che è possibile effettuare le modifiche in centrale 
termica e procedere con la posa delle linee per fasi diverse: può essere posata ad esempio soltanto 
una delle due linee (preferibilmente la linea A, dato che su di essa sono presenti le macchine più 
energivore) ed in periodi successivi effettuare la posa della linea rimanente. Le altre soluzioni 
prevedono che la modifica venga effettuata in un unico momento.  
 
Zona Uffici/Laboratori 
Un ampliamento di questo tipo di lavoro potrebbe essere la modifica delle tubazioni che vanno ad 
alimentare lo stabile in cui sono inseriti laboratori, uffici e spogliatoi: in questo caso le macchine 
addette a spogliatoi e sala fumatori andrebbero convertite ad acqua calda (sostituendo le batterie di 
riscaldamento come nel caso sopra citato); tutte le altre macchine invece risulterebbero già 
collegabili, visto che sono dotate di uno scambiatore sul posto acqua/vapore (e quindi basterebbe 
FIGURA 37 – POSSIBILE LINEA DI COLLEGAMENTO TRA CENTRALE TERMICA E COLLETTORE 
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eliminare lo scambiatore ed effettuare l’allacciamento direttamente con la linea dell’acqua calda). La 
difficoltà in questo caso sta nel poter aggiungere una linea per il trasporto dell’acqua calda dalla 
centrale termica alle diverse macchine. Si potrebbe pensare all’utilizzo di una linea che vada ad 
alimentare un collettore, da cui possono partire tutte le linee dirette alle diverse UTA: sostanzialmente 
si potrebbe creare un circuito (dotato di pompa) per quanto riguarda la circolazione tra collettore e 
centrale termica, e quindi utilizzare il collettore come sottostazione da cui far partire tutte le linee 
(ognuna con una sua pompa di circolazione dedicata) verso l’utenza. Una possibile collocazione di 
questo collettore potrebbe essere nello scantinato, in modo da rendere la sua posizione 
sufficientemente centrale rispetto ai diversi carichi termici. Un’altra posizione possibile per il 
collettore potrebbe essere nello spazio al di sopra degli uffici, dove al momento è presente la macchina 
17 (lo scantinato però permette di ottenere una posizione del collettore un po’ più centrata rispetto 
alla disposizione dei carichi termici). 
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CONCLUSIONI 
Il risparmio di energia primaria ottenuto risulta ampiamente superiore al limite imposto di legge, 
quindi gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Dal punto di vista ambientale, distribuire la 
produzione di energia elettrica, significa molto spesso ridurre la produzione di macroinquinanti, come 
la CO2 sul bilancio globale, ed in questo caso esiste una reale riduzione: ciò può divenire per l’azienda 
anche una risorsa commerciale. Questo tipo di intervento, inoltre, aumenta la sicurezza di 
approvvigionamento energetico, fattore non di poco conto: diversificare l’accesso all’energia 
significa svincolarsi da pressioni che potrebbero intaccare la normale operatività produttiva 
dell’azienda. Per quanto riguarda l’applicazione della ISO 50001, il piano energetico, la 
pianificazione dei lavori, e la definizione della linea base dei consumi dello stabilimento attraverso 
misurazioni, sono sostanzialmente tutto ciò che è stato svolto all’interno di questo lavoro di tesi. Il 
fatto di non aver potuto usufruire di misure dell’energia termica, ha fatto sì di dover svolgere delle 
stime di massima che inevitabilmente si sono ripercosse sull’accuratezza di tutto lo studio svolto, pur 
mantenendo una sua validità. Una volta realizzata l’installazione dell’impianto trigenerativo sarà 
quindi di primaria importanza poter disporre di strumenti di misura che permettano di determinare il 
fabbisogno di energia termica; solo in questo modo si potrà effettivamente dare un significato ben 
preciso al risparmio energetico attuato. Diretta conseguenza sarà la possibilità di effettuare un 
immediato controllo e revisione di tutti i punti presenti nelle linee guida dalla normativa. Futuri 
interventi potrebbero essere interessanti per quanto riguarda l’isolamento dell’involucro e delle 
superfici vetrate dell’edificio. A tutto questo lavoro si affianca comunque l’incertezza dettata dalle 
modifiche alle normative, che spesso il legislatore decide arbitrariamente di adottare e che impongono 
all’azienda aggiornamenti continui. 
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ALLEGATO A 
Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione della Direttiva Europea 2004/8/CE ha 
introdotto il nuovo concetto di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), definendo un unico 
parametro: il PES (Primary Energy Saving). Le modalità operative per il riconoscimento CAR e i dati 
necessari per il calcolo del PES sono descritti nel DM 4 agosto 2011, che integra il Decreto 
Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. Questo Decreto Legge introduce una serie di definizioni atte a 
delimitare il confine del sistema, descrivendo la cogenerazione come generazione simultanea in un 
unico processo di energia elettrica e energia termica. Il decreto indica le tipologie di impianti con i 
quali è possibile realizzare il processo di cogenerazione [7]. Il rendimento globale viene definito 
come: 
ߟூ ൌ ܧ ൅ ܪܨ  
      Dove 
- E è l’energia elettrica annua complessiva dell’unità misurata al punto di uscita dei generatori; 
- H è l’energia termica utile annua; 
- F è l’energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un 
processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità. 
Il valore limite di rendimento globale dipende dalla tecnologia impiegata, ed è definito nella seguente 
tabella [9]: 
II 
 
Se l’unità di cogenerazione presenta rendimento globale annuo inferiore al valore limite esposto nella 
tabella precedente, si procede calcolando le grandezze in cogenerazione: 
ܧ஼ு௉ ൌ ܪ஼ு௉ ∗ ܥ 
Dove: 
- ECHP è la quantità di energia elettrica da cogenerazione; 
- HCHP è la quantità di energia termica utile prodotta mediante cogenerazione (calcolata a questo 
fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto da generatori ausiliari 
all’impianto di cogenerazione); 
- C è il rapporto tra energia elettrica ed energia termica, distinto per tipologia di impianto. 
Quindi il PES (Primary Energy Saving) viene così definito: 
ܲܧܵ ൌ ൦1 െ 1ܥܪܲܪߟ
ܴ݂݁ܪߟ ൅
ܥܪܲܧߟ
ܴ݂݁ܧߟ
൪ ∗ 100 
- PES è il risparmio di energia primaria; 
- RefHη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore; 
- RefEη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità; 
- CHPEη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione; 
- CHPHη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione. 
 
Di seguito vengo riportate le tabelle relative alla determinazione dei valori di RefHη e RefEη, con 
relativi fattori correttivi per RefEη [10]. 
III 
 
 
FIGURA 38 – TABELLA RELATIVA AI VALORI DI REFH (ESPRESSI IN %) IN FUNZIONE DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO 
FIGURA 39 – TABELLA RELATIVA AI VALORI DI REFE (ESPRESSI IN %) IN FUNZIONE DEL TIPO DI COMBUSTIBILE E DELL’ANNO DI 
COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO. I VALORI 2006‐2011 VALGONO ANCHE PER L’ANNO 2015. 
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Fattori di correzione legati alla zona climatica di installazione dell’impianto: 
 
Fattori di correzione legati alle perdite di rete: 
Il caso preso in esame permette di ottenere fattori correttivi rispettivamente pari a ଵ݂ ൌ ൅0,369 
(installazione eseguita in Veneto) e ଶ݂ ൌ 0,925 (categoria 0,4 - 50 kV, la produzione avviene per solo 
autoconsumo). 
 
La qualifica di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) si ottiene se il valore di rendimento globale 
risulta superiore al valore limite riportato nella tabella precedente (dove i valori limite dipendono dal 
tipo di tecnologia impiegata), unitamente alle seguenti condizioni: 
 
 
Nel caso in esame, per essere CAR, devono essere quindi rispettati i valori di ߟூ=0,75 e PES ≥ 10%. 
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ALLEGATO B 
I coefficienti correttivi nel calcolo delle potenze frigorifere sono stati utilizzati nei casi in cui non 
sono state rese disponibili delle misure dirette sull’assorbimento elettrico dei gruppi frigoriferi, per 
meglio leggere la correlazione tra temperatura esterna e funzionamento dei compressori, e quindi 
evidenziare il fattore climatico. L’energia frigorifera per questi mesi è stata ricavata dalla seguente 
equazione: 
ܧ௙௥௜௚௢௥௜௙௘௥௔ ൌ ܧ௘௟௘௧௧௥௜௖௔ ∗ ܥܱ ௠ܲ௘ௗ௜௢ ∗ ܥ௖௢௥௥௘௧௧௜௩௢ 
Dove l’energia elettrica e frigorifera sono espresse in [kWh]. La scelta dei coefficienti correttivi è 
stata effettuata arbitrariamente, andando a confrontare le temperature medie giornaliere ricavate 
dall’ARPAV [3] per l’anno intero. Per i mesi da Gennaio a Settembre si sono utilizzate le temperature 
VI 
 
relative al 2015 (valori in nero), essendo disponibili; per i mesi mancanti invece si sono utilizzati i 
dati del 2014 (valori in azzurro). Si sono quindi confrontati i diversi valori di energia e di potenza 
massima e minima assorbita con le corrispettive temperature medie giornaliere, ed in funzione di 
queste osservazioni si sono imposti arbitrariamente dei coefficienti correttivi, da applicare per la 
definizione degli assorbimenti nei periodi mancanti. La scelta del coefficiente correttivo è stata 
effettuata anche in funzione della stagione di appartenenza della settimana di riferimento considerata 
per ogni caso. 
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